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1. Введение 

Морской терминал АО «КТК-Р» (далее – Терминал, МТ) относится к объектам II категории опасности, код объекта 03-0123-001457-П. 

В соответствии с Регламентом производственного экологического контроля, мониторинга нефтепроводной системы КТК (СТП КТК 

06.11.2020, ред.№5), а также Программой производственного экологического контроля (далее - Программой ПЭК), утвержденной Региональным 

менеджером МТ 04.06.2021 г. в течение 4-го квартала 2021 года осуществлялись наблюдения за следующими компонентами окружающей среды: 

поверхностные природные воды (акватория Черного моря, р. Озереевка), атмосферный воздух, подземные воды (эксплуатационные скважины). 

Кроме того, осуществлялся контроль эффективности работы очистных сооружений хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, 

контроль качества вод, используемых для хозяйственно-бытовых и производственных нужд Терминала, проводились наблюдения за уровнем 

шума на границе санитарно-защитной зоны.   

Для проведения инструментальных измерений (исследований), предусмотренных Программой ПЭК МТ, привлекались испытательные 

лаборатории, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 

аккредитации. Перечень лабораторий представлен ниже. 

 

№ 

п/п 

Наименование собственных и (или) 

привлекаемых испытательных  

лабораторий (центров) 

Адрес собственных и (или) привле-

каемых испытательных  

лабораторий (центров) 

Реквизиты аттестата аккредитации собственных и 

(или) привлекаемых испытательных  

лабораторий (центров) 

1 Экоаналитическая лаборатория  

ООО "КубаньЭКОпроект" 
350007, г. Краснодар,  ул. Песчаная, 9 

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515951,  

выданный Федеральной службой по аккредитации 

31.10.2016 г. 

2 Испытательный центр ООО «Экоаналити-

ческая лаборатория «СФЕРА» 

350000, г. Краснодар,  

ул. Октябрьская, 135 

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЛ23,  

выданный Федеральной службой по аккредитации 

25.04.2017 г. 

 

В ходе проведения работ, предусмотренных программой ПЭК, на постоянной основе принимают участие: старший инженер по ООС МТ, 

техник-технолог, начальники смен, сменный персонал Терминала, а также привлекаются специалисты ДЭ, морского департамента. 

В разделе 3 представлена информация об основных направлениях и результатах деятельности Морского терминала АО «КТК-Р» в области 

ООС, а также о степени воздействия на окружающую среду, полученные в результате проведения производственного экологического контроля 

во 4-м квартале 2021 года и за 2021 год в целом. 
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2. Результаты производственного экологического контроля на Морском терминале 

 

Таблица 1. Контроль стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Место 

отбора 

проб 

Дата  

отбора 

проб 

Параметры исследования 

Значение 

парамет-

ров 

Загрязняющее  

вещество (ЗВ) 

ПДКмр 

мг/м3 / 

Норма-

тив вы-

броса, г/с 

Концентрация 

ЗВ  (мг/м3)) 

Доли 

ПДК 

Скорость воздуха, м/с, 

Направление ветра, румб 

Температура, 0С 

Влажность, % 

Атмосферное давление,  

Время отбора проб 

В
ы

х
л
о
п

н
ая

 т
р
у
б
а 

 

ту
р
б
о
ге

н
ер

ат
о
р
а 

В
 

 

 

23.03.2021 

Скорость воздуха, м/с 3,2 Диоксид азота -/ 1,152 <45 0,03 

Направление ветра, румб - Оксид азота -/ 0,1872 <25 0,99 

Температура, оС +6,8 Диоксид серы -/ 0,4 <45 0,12 

Влажность, % 68 Оксид углерода -/ 45,8718 3353 0,57 

Атмосферное давление, кПа 100,5 Керосин -/ 0,811578 104 0,99 

Время отбора проб 10:55 Формальдегид -/ 0,143333 1,4 0,76 

Сажа -/ 0,335217 42,2 0,98 

В
ы

х
л
о

п
н

ая
 т

р
у

б
а 

 

ту
р

б
о
ге

н
ер

ат
о

р
а 

А
 

 

 

06.12.2021 

Скорость воздуха, м/с 1,9* Диоксид азота -/ 1,152 121 0,92 

Направление ветра, румб - Оксид азота -/ 0,1872 <25 0,84 

Температура, оС +13,7* Диоксид серы -/ 0,4 <45 0,96 

Влажность, % 64,5* Оксид углерода -/ 53,9679 5584 0,9 

Атмосферное давление, кПа 101,5* Керосин -/ 1,131585 119 0,92 

Время отбора проб 9:05-10:38 Формальдегид -/ 0,014333 1,4 0,85 

Сажа -/ 0,452634 47,1 0,91 

Примечание: *- представлены усреднённые результаты замеров 
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Таблица 2. Контроль качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ 

Место отбора 

проб 

Дата  

отбора 

проба 

Параметры  

исследования 

Значение 

параметров 

Загрязняющее вещество 

(ЗВ) 

ПДКмр 

мг/м3 

Концентрация 

ЗВ*,  мг/м3 

Доли 

ПДК 

На границе СЗЗ к 

северу от РП 

(АТ001) 

09.02.2021-

20.02.2021 

Скорость м/с 1,5-4,1 

Азота диоксид 0,2 0,02 0,10 

Углерода оксид 5,0 1,31 0,26 

Серы диоксид 0,5 0,011 0,02 

Направление ветра, град 

 
27-314 

Углеводороды предельные С1-С5 200,0 16,7 0,08 

Углеводороды предельные С6-С10 50,0 6,5 0,13 

Углеводороды предельные С12-С19 1,0 0,2 0,17 

Температура, 0С 5,6-16,3 

Сероводород 0,008 0,0020 0,25 

Толуол 0,6 0,12 0,20 

Бензол 0,3 0,02 0,07 

Время отбора проб 6:36-18:39 

Ксилол 0,2 0,10 0,50 

Метилмеркаптан 0,006 0,00015 0,03 

Этилмеркаптан 0,00005 0,000012 0,02 

На границе СЗЗ к 

юго-западу от РП 

(АТ002) 

09.02.2021-

20.02.2021 

Скорость м/с 1,6-3,9 

Азота диоксид 0,2 0,02 0,10 

Углерода оксид 5,0 1,39 0,28 

Серы диоксид 0,5 0,013 0,03 

Направление ветра, град 

 
21-337 

Углеводороды предельные С1-С5 200,0 17,2 0,09 

Углеводороды предельные С6-С10 50,0 7,1 0,14 

Углеводороды предельные С12-С19 1,0 0,3 0,30 

Температура, 0С 5,6-15,8 

Сероводород 0,008 0,003 0,38 

Толуол 0,6 0,12 0,20 

Бензол 0,3 0,02 0,07 

Время отбора проб 7:37-19:39 

Ксилол 0,2 0,11 0,55 

Метилмеркаптан 0,006 0,00013 0,02 

Этилмеркаптан 0,00005 0,000009 0,02 
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На границе СЗЗ к 

юго-востоку от РП 

(АТ003) 

09.02.2021-

20.02.2021 

Скорость м/с 1,3-4,1 

Азота диоксид 0,2 0,021 0,11 

Углерода оксид 5,0 1,49 0,30 

Серы диоксид 0,5 0,015 0,03 

Направление ветра, град 

 
14-328 

Углеводороды предельные С1-С5 200,0 17,7 0,09 

Углеводороды предельные С6-С10 50,0 7,2 0,14 

Углеводороды предельные С12-С19 1,0 0,27 0,27 

Температура, 0С 5,8-16,0 

Сероводород 0,008 0,0037 0,46 

Толуол 0,6 0,15 0,25 

Бензол 0,3 0,021 0,07 

Время отбора проб 7:05-19:08 

Ксилол 0,2 0,09 0,45 

Метилмеркаптан 0,006 0,00015 0,03 

Этилмеркаптан 0,00005 0,000012 0,02 

На границе СЗЗ к 

западу от БС 

(АТ006) 

09.02.2021-

20.02.2021 

Скорость м/с 1,5-4,3 

Азота диоксид 0,2 0,022 0,11 

Углерода оксид 5 1,61 0,32 

Серы диоксид 0,5 0,013 0,03 

Направление ветра, град 

 
26-320 

Углеводороды предельные С1-С5 200,0 17,9 0,09 

Углеводороды предельные С6-С10 50,0 8,0 0,16 

Углеводороды предельные С12-С19 1,0 0,2 0,22 

Температура, 0С 5,5-16,2 

Сероводород 0,008 0,0029 0,36 

Толуол 0,6 0,12 0,20 

Бензол 0,3 0,019 0,06 

Время отбора проб 6:00-18:02 

Ксилол 0,2 0,1 0,50 

Метилмеркаптан 0,006 0,00013 0,02 

Этилмеркаптан 0,00005 0,000008 0,02 
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Место отбора 

проб 

Дата  

отбора 

проба 

Параметры  

исследования 

Значение 

параметров 

Загрязняющее вещество 

(ЗВ) 

ПДКмр 

мг/м3 

Концентрация 

ЗВ*,  мг/м3 

Доли 

ПДК 

На границе СЗЗ к 

северу от РП 

(АТ001) 

09.06.2021-

21.06.2021 

Скорость м/с 1,5-4,1 

Азота диоксид 0,2 0,02 0,10 

Углерода оксид 5,0 1,31 0,26 

Серы диоксид 0,5 0,011 0,02 

Направление ветра, град 

 
27-314 

Углеводороды предельные С1-С5 200,0 16,7 0,08 

Углеводороды предельные С6-С10 50,0 6,5 0,13 

Углеводороды предельные С12-С19 1,0 0,2 0,17 

Температура, 0С 15,6-16,3 

Сероводород 0,008 0,0020 0,25 

Толуол 0,6 0,12 0,20 

Бензол 0,3 0,02 0,07 

Время отбора проб 6:36-18:39 

Ксилол 0,2 0,10 0,50 

Метилмеркаптан 0,006 0,00015 0,03 

Этилмеркаптан 0,00005 0,000012 0,02 

На границе СЗЗ к 

юго-западу от РП 

(АТ002) 

09.06.2021-

21.06.2021 

Скорость м/с 1,6-3,9 

Азота диоксид 0,2 0,02 0,10 

Углерода оксид 5,0 1,39 0,28 

Серы диоксид 0,5 0,013 0,03 

Направление ветра, град 

 
21-337 

Углеводороды предельные С1-С5 200,0 17,2 0,09 

Углеводороды предельные С6-С10 50,0 7,1 0,14 

Углеводороды предельные С12-С19 1,0 0,3 0,30 

Температура, 0С 5,6-15,8 

Сероводород 0,008 0,003 0,38 

Толуол 0,6 0,12 0,20 

Бензол 0,3 0,02 0,07 

Время отбора проб 7:37-19:39 

Ксилол 0,2 0,11 0,55 

Метилмеркаптан 0,006 0,00013 0,02 

Этилмеркаптан 0,00005 0,000009 0,02 
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На границе СЗЗ к 

юго-востоку от РП 

(АТ003) 

09.06.2021-

21.06.2021 

Скорость м/с 1,3-4,1 

Азота диоксид 0,2 0,021 0,11 

Углерода оксид 5,0 1,49 0,30 

Серы диоксид 0,5 0,015 0,03 

Направление ветра, град 

 
14-328 

Углеводороды предельные С1-С5 200,0 17,7 0,09 

Углеводороды предельные С6-С10 50,0 7,2 0,14 

Углеводороды предельные С12-С19 1,0 0,27 0,27 

Температура, 0С 5,8-16,0 

Сероводород 0,008 0,0037 0,46 

Толуол 0,6 0,15 0,25 

Бензол 0,3 0,021 0,07 

Время отбора проб 7:05-19:08 

Ксилол 0,2 0,09 0,45 

Метилмеркаптан 0,006 0,00015 0,03 

Этилмеркаптан 0,00005 0,000012 0,02 

На границе СЗЗ к 

западу от БС 

(АТ006) 

09.06.2021-

21.06.2021 

Скорость м/с 1,5-4,3 

Азота диоксид 0,2 0,022 0,11 

Углерода оксид 5 1,61 0,32 

Серы диоксид 0,5 0,013 0,03 

Направление ветра, град 

 
26-320 

Углеводороды предельные С1-С5 200,0 17,9 0,09 

Углеводороды предельные С6-С10 50,0 8,0 0,16 

Углеводороды предельные С12-С19 1,0 0,2 0,22 

Температура, 0С 5,5-16,2 

Сероводород 0,008 0,0029 0,36 

Толуол 0,6 0,12 0,20 

Бензол 0,3 0,019 0,06 

Время отбора проб 6:00-18:02 

Ксилол 0,2 0,1 0,50 

Метилмеркаптан 0,006 0,00013 0,02 

Этилмеркаптан 0,00005 0,000008 0,02 
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Место отбора 

проб 

Дата  

отбора 

проба 

Параметры  

исследования 

Значение 

параметров 

Загрязняющее вещество 

(ЗВ) 

ПДКмр 

мг/м3 

Концентрация 

ЗВ*,  мг/м3 

Доли 

ПДК 

На границе СЗЗ к 

северу от РП 

(АТ001) 

17.09.2021-

29.09.2021 

Скорость м/с 0,6-2,8 

Азота диоксид 0,2 0,02 0,10 

Углерода оксид 5,0 1,31 0,26 

Серы диоксид 0,5 0,011 0,02 

Направление ветра, град 

 
27-314 

Углеводороды предельные С1-С5 200,0 16,7 0,08 

Углеводороды предельные С6-С10 50,0 6,5 0,13 

Углеводороды предельные С12-С19 1,0 0,2 0,17 

Температура, 0С 11,2-23,2 

Сероводород 0,008 0,0020 0,25 

Толуол 0,6 0,12 0,20 

Бензол 0,3 0,02 0,07 

Время отбора проб 6:00-18:04 

Ксилол 0,2 0,10 0,50 

Метилмеркаптан 0,006 0,00015 0,03 

Этилмеркаптан 0,00005 
0,000012 0,02 

На границе СЗЗ к 

юго-западу от РП 

(АТ002) 

17.09.2021-

29.09.2021 

Скорость м/с 0,2-3,1 

Азота диоксид 0,2 0,02 0,10 

Углерода оксид 5,0 1,39 0,28 

Серы диоксид 0,5 0,013 0,03 

Направление ветра, град 

 
21-337 

Углеводороды предельные С1-С5 200,0 17,2 0,09 

Углеводороды предельные С6-С10 50,0 7,1 0,14 

Углеводороды предельные С12-С19 1,0 0,3 0,30 

Температура, 0С 11,5-22,7 

Сероводород 0,008 0,003 0,38 

Толуол 0,6 0,12 0,20 

Бензол 0,3 0,02 0,07 

Время отбора проб 6:49-18:58 

Ксилол 0,2 0,11 0,55 

Метилмеркаптан 0,006 0,00013 0,02 

Этилмеркаптан 0,00005 
0,000009 0,02 
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На границе СЗЗ к 

юго-востоку от РП 

(АТ003) 

17.09.2021-

29.09.2021 

Скорость м/с 1,3-4,1 

Азота диоксид 0,2 0,021 0,11 

Углерода оксид 5,0 1,49 0,30 

Серы диоксид 0,5 0,015 0,03 

Направление ветра, град 

 
14-328 

Углеводороды предельные С1-С5 200,0 17,7 0,09 

Углеводороды предельные С6-С10 50,0 7,2 0,14 

Углеводороды предельные С12-С19 1,0 0,27 0,27 

Температура, 0С 12,0-22,5 

Сероводород 0,008 0,0037 0,46 

Толуол 0,6 0,15 0,25 

Бензол 0,3 0,021 0,07 

Время отбора проб 7:32-19:39 

Ксилол 0,2 0,09 0,45 

Метилмеркаптан 0,006 0,00015 0,03 

Этилмеркаптан 0,00005 0,000012 0,02 

На границе СЗЗ к 

северо-западу от 

БС (АТ006) 

17.09.2021-

29.09.2021 

Скорость м/с 0,9-3,2 

Азота диоксид 0,2 0,022 0,11 

Углерода оксид 5 1,61 0,32 

Серы диоксид 0,5 0,013 0,03 

Направление ветра, град 

 
26-320 

Углеводороды предельные С1-С5 200,0 17,9 0,09 

Углеводороды предельные С6-С10 50,0 8,0 0,16 

Углеводороды предельные С12-С19 1,0 0,2 0,22 

Температура, 0С 11,3-23,5 

Сероводород 0,008 0,0029 0,36 

Толуол 0,6 0,12 0,20 

Бензол 0,3 0,019 0,06 

Время отбора проб 7:02-19:04 

Ксилол 0,2 0,1 0,50 

Метилмеркаптан 0,006 0,00013 0,02 

Этилмеркаптан 0,00005 0,000008 0,02 

*Примечание: в таблице представлена информация о максимальной концентрации ЗВ, содержащихся в атмосферном воздухе за указанный 

период проведения замеров. 
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Место отбора 

проб 

Дата  

отбора 

проба 

Параметры  

исследования 

Значение 

параметров 

Загрязняющее вещество 

(ЗВ) 

ПДКмр 

мг/м3 

Концентрация 

ЗВ,  мг/м3 

Доли 

ПДК 

На границе СЗЗ к 

северу от РП 

(АТ001) 

17.11.2021-

28.11.2021 

Скорость м/с 0,5-3,4 

Азота диоксид 0,2 <0,024 - 

Углерода оксид 5,0 <1,8 - 

Серы диоксид 0,5 <0,03 - 

Направление ветра, град 

 
21-297 

Углеводороды предельные С1-С5 200,0 <30 - 

Углеводороды предельные С6-С10 50,0 <36 - 

Углеводороды предельные С12-С19 1,0 <0,6 - 

Температура, 0С 5,5-16,5 

Сероводород 0,008 <0,0048 - 

Толуол 0,6 <0,36 - 

Бензол 0,3 <0,06 - 

Время отбора проб 6:00-18:07 

Ксилол 0,2 <0,12 - 

Метилмеркаптан 0,006 <0,005 - 

Этилмеркаптан 0,00005 
<0,000025 - 

На границе СЗЗ к 

юго-западу от РП 

(АТ002) 

17.11.2021-

28.11.2021 

Скорость м/с 0,6-3,6 

Азота диоксид 0,2 <0,024 - 

Углерода оксид 5,0 <1,8 - 

Серы диоксид 0,5 <0,03 - 

Направление ветра, град 

 
14-351 

Углеводороды предельные С1-С5 200,0 <30 - 

Углеводороды предельные С6-С10 50,0 <36 - 

Углеводороды предельные С12-С19 1,0 <0,6 - 

Температура, 0С 6,3-13,5 

Сероводород 0,008 <0,0048 - 

Толуол 0,6 <0,36 - 

Бензол 0,3 <0,06 - 

Время отбора проб 6:48-18:47 

Ксилол 0,2 <0,12 - 

Метилмеркаптан 0,006 <0,005 - 

Этилмеркаптан 0,00005 
<0,000025 - 
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На границе СЗЗ к 

юго-востоку от РП 

(АТ003) 

17.11.2021-

28.11.2021 

Скорость м/с 0,7-3,5 

Азота диоксид 0,2 <0,024 - 

Углерода оксид 5,0 <1,8 - 

Серы диоксид 0,5 <0,03 - 

Направление ветра, град 

 
28-347 

Углеводороды предельные С1-С5 200,0 <30 - 

Углеводороды предельные С6-С10 50,0 <36 - 

Углеводороды предельные С12-С19 1,0 <0,6 - 

Температура, 0С 5,7-15,6 

Сероводород 0,008 <0,0048 - 

Толуол 0,6 <0,36 - 

Бензол 0,3 <0,06 - 

Время отбора проб 7:39-19:40 

Ксилол 0,2 <0,12 - 

Метилмеркаптан 0,006 <0,005 - 

Этилмеркаптан 0,00005 <0,000025 - 

На границе СЗЗ к 

северо-западу от 

БС (АТ006) 

17.11.2021-

28.11.2021 

Скорость м/с 1,1-3,3 

Азота диоксид 0,2 <0,024 - 

Углерода оксид 5,0 <1,8 - 

Серы диоксид 0,5 <0,03 - 

Направление ветра, град 

 
50-248 

Углеводороды предельные С1-С5 200,0 <30 - 

Углеводороды предельные С6-С10 50,0 <36 - 

Углеводороды предельные С12-С19 1,0 <0,6 - 

Температура, 0С 5,9-17,2 

Сероводород 0,008 <0,0048 - 

Толуол 0,6 <0,36 - 

Бензол 0,3 <0,06 - 

Время отбора проб 7:01-19:11 

Ксилол 0,2 <0,12 - 

Метилмеркаптан 0,006 <0,005 - 

Этилмеркаптан 0,00005 <0,000025 - 
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Таблица 3. Результаты контроля уровня шума на границе СЗЗ 

 

Контрольная точка 

Дата  

отбора 

проб 

Временной  

интервал 

Время 

замеров 

Уровни постоянного шума 

Эквивалентный Максимальный 

Факт ПДУ Факт ПДУ 

На границе СЗЗ к северу от РП (ШМ001) 20.02.2021 с 23:00 до 7:00 01:05 36,4 45,0 45,7 60,0 

с 7:00 до 23:00 14:56 42,1 55,0 49,9 70,0 

На границе СЗЗ к юго-западу от РП (ШМ002) 20.02.2021 с 23:00 до 7:00 02:50 37,6 45,0 44,7 60,0 

с 7:00 до 23:00 16:35 43,1 55,0 50,1 70,0 

На границе СЗЗ к юго-востоку от РП (ШМ003) 20.02.2021 с 23:00 до 7:00 1:57 40,0 45,0 48,8 60,0 

с 7:00 до 23:00 15:48 43,0 55,0 55,9 70,0 

На границе СЗЗ к западу от БС (ШМ006) 20.02.2021 с 23:00 до 7:00 00:10 37,9 45,0 46,8 60,0 

с 7:00 до 23:00 14:00 45,8 55,0 56,4 70,0 

На границе СЗЗ к северу от РП (ШМ001) 21.06.2021 с 23:00 до 7:00 01:10 39,9 45,0 47,7 60,0 

с 7:00 до 23:00 14:35 43,8 55,0 59,5 70,0 

На границе СЗЗ к юго-западу от РП (ШМ002) 21.06.2021 с 23:00 до 7:00 01:21 42,8 45,0 51,2 60,0 

с 7:00 до 23:00 15:32 45,3 55,0 57,2 70,0 

На границе СЗЗ к юго-востоку от РП (ШМ003) 21.06.2021 с 23:00 до 7:00 2:15 42,1 45,0 48,9 60,0 

с 7:00 до 23:00 16:29 45,8 55,0 54,1 70,0 

На границе СЗЗ к западу от БС (ШМ009) 21.06.2021 с 23:00 до 7:00 03:15 38,9 45,0 45,1 60,0 

с 7:00 до 23:00 20:42 43,1 55,0 51,3 70,0 

На границе СЗЗ к западу от БС (ШМ006) 21.06.2021 с 23:00 до 7:00 04:02 42,0 45,0 49,4 60,0 

с 7:00 до 23:00 21:29 52,1 55,0 59,3 70,0 

На границе СЗЗ к западу от БС (ШМ007) 29.06.2021 с 23:00 до 7:00 05:02 42,9 45,0 49,2 60,0 

с 7:00 до 23:00 16:00 53,0 55,0 64,2 70,0 

На границе СЗЗ к западу от БС (ШМ008) 29.06.2021 с 23:00 до 7:00 05:45 42,1 45,0 51,5 60,0 

с 7:00 до 23:00 16:48 53,3 55,0 63,4 70,0 
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На границе СЗЗ к северу от РП (ШМ001) 28.09.2021 с 23:00 до 7:00 00:35 39,7 45,0 48,3 60,0 

с 7:00 до 23:00 14:40 49,9 55,0 58,7 70,0 

На границе СЗЗ к юго-западу от РП (ШМ002) 28.09.2021 с 23:00 до 7:00 01:44 42,6 45,0 49,8 60,0 

с 7:00 до 23:00 15:36 47,8 55,0 56,9 70,0 

На границе СЗЗ к юго-востоку от РП (ШМ003) 28.09.2021 с 23:00 до 7:00 2:51 41,6 45,0 54,6 60,0 

с 7:00 до 23:00 16:42 49,0 55,0 56,6 70,0 

На границе СЗЗ к западу от БС (ШМ009) 27.09.2021 с 23:00 до 7:00 02:05 39,7 45,0 47,1 60,0 

с 7:00 до 23:00 14:15 15,8 55,0 55,2 70,0 

На границе СЗЗ к западу от БС (ШМ006) 27.09.2021 с 23:00 до 7:00 02:49 43,6 45,0 49,7 60,0 

с 7:00 до 23:00 14:55 52,5 55,0 59,7 70,0 

На границе СЗЗ к западу от БС (ШМ007) 27.09.2021 с 23:00 до 7:00 03:32 41,8 45,0 51,7 60,0 

с 7:00 до 23:00 16:40 49,9 55,0 56,8 70,0 

На границе СЗЗ к западу от БС (ШМ008) 27.09.2021 с 23:00 до 7:00 04:10 42,2 45,0 50,2 60,0 

с 7:00 до 23:00 16:13 51,6 55,0 57,7 70,0 

На границе СЗЗ к северу от РП (ШМ001) 27.11.2021 с 23:00 до 7:00 00:20 38,9 45,0 46,6 60,0 

с 7:00 до 23:00 14:35 45,5 55,0 54,0 70,0 

На границе СЗЗ к юго-западу от РП (ШМ002) 27.11.2021 с 23:00 до 7:00 02:40 40,2 45,0 48,2 60,0 

с 7:00 до 23:00 16:38 46,6 55,0 60,7 70,0 

На границе СЗЗ к юго-востоку от РП (ШМ003) 27.11.2021 с 23:00 до 7:00 1:25 41,0 45,0 50,1 60,0 

с 7:00 до 23:00 15:30 49,7 55,0 58,5 70,0 

На границе СЗЗ к северу от БС (ШМ009) 28.11.2021 с 23:00 до 7:00 01:00 39,7 45,0 48,1 60,0 

с 7:00 до 23:00 14:10 49,7 55,0 56,7 70,0 

На границе СЗЗ к северо-западу от БС (ШМ006) 28.11.2021 с 23:00 до 7:00 02:53 42,6 45,0 52,3 60,0 

с 7:00 до 23:00 17:03 52,5 55,0 60,3 70,0 

На границе СЗЗ к северо-западу от БС (ШМ007) 28.11.2021 с 23:00 до 7:00 02:15 42,0 45,0 56,7 60,0 

с 7:00 до 23:00 16:25 53,1 55,0 62,6 70,0 

На границе СЗЗ к северо-западу от БС (ШМ008) 28.11.2021 с 23:00 до 7:00 01:37 42,9 45,0 51,2 60,0 

с 7:00 до 23:00 14:48 50,6 55,0 60,9 70,0 
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Таблица 4. Данные по объему, поступающей и потребляемой воды для хозяйственно-бытовых и производственных нужд 

Цель использования  Марка прибора водоучета,  

Дата  

последней 

поверки 

Объем водопотребления, м3 

Хозяйственно-бытовые нужды RM 8732С №0870095949/0860159657 

RM 8732С №0870095948/0860159656 

RM 8732С №0870070976/0860114101 

RM 8732С №0870095934/0860159643 

RM 8732С №0870070974/0860114099 

10.03.2021 10 358,9 

10.03.2021 

19.03.2021 

Производственные нужды 10.03.2021 197,4 

19.03.2021 

 

 

Таблица 5. Данные по объему водозабора из скважин 

 

Наименование 

скважины 

Я
н

в
а
р

ь
, 
м

3
 

Ф
ев

р
а

л
ь

, 
м

3
 

М
а

р
т
, 
м

3
 

А
п

р
ел

ь
, 
м

3
 

М
а

й
, 
м

3
 

И
ю

н
ь

, 
м

3
 

И
ю

л
ь

, 
м

3
 

А
в

г
у
ст

, 
м

3
 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 
м

3
 

О
к

т
я

б
р

ь
, 
м

3
 

Н
о
я

б
р

ь
, 
м

3
 

Д
ек

а
б
р

ь
, 
м

3
 

Итого, м3 

Скважина №1 146,9 6,8 95,7 142,2 137,5 161,9 98,5 181,9 98,8 123,0 42,1 338,2 1573,5 

Скважина №2 90,0 76,5 194,7 127,9 117,7 104,6 255,7 211,6 181,4 176,2 256,8 271,9 2065,0 

Скважина №3 236,1 136,4 11,0 92,6 91,0 49,4 223,1 129,3 78,5 122,6 198,0 93,9 1461,9 

Скважина №4 113,1 235,6 70,6 196,9 343,7 345,6 330,5 355,9 10,2 317,5 309,8 143,9 2773,3 

Скважина №5 291,1 244,5 0,0 0 244,0 163,0 427,3 209,4 519,7 163,5 73,6 346,5 2682,6 
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Таблица 6. Результаты замеров уровня подземных вод на водозаборных скважинах 
 

Наименование 

скважины 

Дата  

замера 

Динамический 

уровень  

(фактический), м 

Динамический 

уровень  

(по паспорту), м 

Статистический 

уровень  

(фактический), м 

Статистический 

уровень 

 (по паспорту), м 

Понижение уровня  

(согласно  

лицензии), м 

Скважина №1 01.01.2021 -  

3,7 

2,2  

0,52 

 

01.02.2021 - 2,1  

01.03.2021 - 2,7  

01.04.2021 - 1,9  

Скважина №4 01.01.2021 -  

15,6 

4,9  

 2,0 

 

01.02.2021 - 4,9  

01.03.2021 - 4,7  

01.04.2021 - 3,9  
 

Скважина №1 01.04.2021 -  

3,7 

1,9  

0,52 

 

01.05.2021 - 2,8  

01.06.2021 - 2,6  

01.07.2021 - 2,6  

Скважина №4 01.04.2021 -  

15,6 

3,9  

 2,0 

 

01.05.2021 - 5,1  

01.06.2021 - 5,0  

01.07.2021 - 4,6  
 

Скважина №1 01.07.2021 -  

3,7 

2,6  

0,52 

 

01.08.2021 - 2,9  

01.09.2021 - 2,4  

01.10.2021 - 2,2  

Скважина №4 01.07.2021 -  

15,6 

4,6  

 2,0 

 

01.08.2021 - 5,1  

01.09.2021 - 4,3  

01.10.2021 - 4,4  
 

Скважина №1 01.10.2021 -  

3,7 

2,2  

0,52 

 

01.11.2021 - 2,4  

01.12.2021 - 2,6  

01.01.2022 - 2,6  

Скважина №4 01.10.2021 -  

15,6 

4,4  

 2,0 

 

01.11.2021 - 4,3  

01.12.2021 - 4,4  

01.01.2022 - 4,3  
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Таблица 7. Результаты контроля качества воды, забираемой из скважин 
 

Определяемый показатель Ед. измерения Показания  Место и дата обора проб Доли ПДК 

Запах балл 0 

Скважина №1, 24.02.2021 

- 

Цветность град. цв. 18.6 - 

Мутность  ЕМФ 21.7 - 

Привкус балл 0 - 

Водородный показатель  рН 7,4 - 

Окисляемость перманганатная мг/дм3 2,4 - 

Жесткость °Ж 6,7 - 

Сухой остаток мг/дм3 325,0 - 

Железо общее мг/дм3 0,9 - 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 - 

Сульфаты  мг/дм3 <50 - 

Хлориды  мг/дм3 21,3 - 

Ион аммония мг/дм3 0,3 - 

Нитрат ион мг/дм3 2,3 - 

Нитрит ион мг/дм3 <0,02 - 

ОМЧ КОЕ в 1 мл 0 - 

ОКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

ТКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

Свинец мг/дм3 <0,002 - 

Фенолы мкг/дм3 <2 - 

АПАВ мг/дм3 0,35 - 

Фторид ион мг/дм3 0,25 - 

Марганец мг/дм3 <0,01 - 

Бромид ион мг/дм3 1,4 - 

Запах балл 0 

Скважина №2, 24.02.2021 

- 

Цветность град. цв. 13.6 - 

Мутность  ЕМФ 1.7 - 

Привкус балл 0 - 

Водородный показатель  рН 7,1 - 

Окисляемость перманганатная мг/дм3 2,3 - 

Жесткость °Ж 10,0 - 

Сухой остаток мг/дм3 595,0 - 

Железо общее мг/дм3 0,12 - 

Нефтепродукты мг/дм3 0,04 - 
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Сульфаты  мг/дм3 <50 - 

Хлориды  мг/дм3 117,0 - 

Ион аммония мг/дм3 <0,05 - 

Нитрат ион мг/дм3 7,3 - 

Нитрит ион мг/дм3 0,25 - 

ОМЧ КОЕ в 1 мл 0 - 

ОКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

ТКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

Свинец мг/дм3 <0,002 - 

Фенолы мкг/дм3 <2 - 

АПАВ мг/дм3 0,07 - 

Фторид ион мг/дм3 <0,1 - 

Марганец мг/дм3 <0,01 - 

Бромид ион мг/дм3 1,4 - 

Запах балл 0 

Скважина №3, 24.02.2021 

- 

Цветность град. цв. 49,3 - 

Мутность  ЕМФ 31 - 

Привкус балл 0 - 

Водородный показатель  рН 7,5 - 

Окисляемость перманганатная мг/дм3 2,3 - 

Жесткость °Ж 5,4 - 

Сухой остаток мг/дм3 746,0 - 

Железо общее мг/дм3 2,0 - 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 - 

Сульфаты  мг/дм3 <50 - 

Хлориды  мг/дм3 276,5 - 

Ион аммония мг/дм3 3,7 - 

Нитрат ион мг/дм3 <0,1 - 

Нитрит ион мг/дм3 <0,02 - 

ОМЧ КОЕ в 1 мл 0 - 

ОКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

ТКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

Свинец мг/дм3 <0,002 - 

Фенолы мкг/дм3 <2 - 

АПАВ мг/дм3 0,04 - 

Фторид ион мг/дм3 0,3 - 

Марганец мг/дм3 <0,01 - 

Бромид ион мг/дм3 1,4 - 
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Запах балл 0 

Скважина №4, 24.02.2021 

- 

Цветность град. цв. 22,9 - 

Мутность  ЕМФ 39,0 - 

Привкус балл 0 - 

Водородный показатель  рН 7,5 - 

Окисляемость перманганатная мг/дм3 2,3 - 

Жесткость °Ж 4,6 - 

Сухой остаток мг/дм3 737,0 - 

Железо общее мг/дм3 1,8 - 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 - 

Сульфаты  мг/дм3 <50 - 

Хлориды  мг/дм3 166,6 - 

Ион аммония мг/дм3 2,0 - 

Нитрат ион мг/дм3 <0,1 - 

Нитрит ион мг/дм3 <0,02 - 

ОМЧ КОЕ в 1 мл 0 - 

ОКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

ТКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

Свинец мг/дм3 <0,002 - 

Фенолы мкг/дм3 <2 - 

АПАВ мг/дм3 0,03 - 

Фторид ион мг/дм3 0,4 - 

Марганец мг/дм3 <0,01 - 

Бромид ион мг/дм3 0,84 - 

Запах балл 0 

Скважина №5, 24.02.2021 

- 

Цветность град. цв. 42,1 - 

Мутность  ЕМФ 34,3 - 

Привкус балл 0 - 

Водородный показатель  рН 7,7 - 

Окисляемость перманганатная мг/дм3 2,4 - 

Жесткость °Ж 5,6 - 

Сухой остаток мг/дм3 637,0 - 

Железо общее мг/дм3 0,3 - 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 - 

Сульфаты  мг/дм3 <50 - 

Хлориды  мг/дм3 166,6 - 

Ион аммония мг/дм3 5.1 - 

Нитрат ион мг/дм3 <0,1 - 
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Нитрит ион мг/дм3 <0,02 - 

ОМЧ КОЕ в 1 мл 0 - 

ОКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

ТКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

Свинец мг/дм3 <0,002 - 

Фенолы мкг/дм3 <2 - 

АПАВ мг/дм3 0,04 - 

Фторид ион мг/дм3 0,4 - 

Марганец мг/дм3 <0,01 - 

Бромид ион мг/дм3 0.86 - 

 
Запах балл 0 

Скважина №1, 25.05.2021 

- 

Цветность град. цв. 24,3 - 

Мутность  ЕМФ 3,8 - 

Привкус балл 0 - 

Водородный показатель  рН 7,8 - 

Окисляемость перманганатная мг/дм3 2,0 - 

Жесткость °Ж 7,7 - 

Сухой остаток мг/дм3 349,0 - 

Железо общее мг/дм3 0,6 - 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 - 

Сульфаты  мг/дм3 <50 - 

Хлориды  мг/дм3 24,8 - 

Ион аммония мг/дм3 0,8 - 

Нитрат ион мг/дм3 0,23 - 

Нитрит ион мг/дм3 <0,02 - 

ОМЧ КОЕ в 1 мл 0 - 

ОКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

ТКБ КОЕ в 100 мл не обнаружено - 

Колифаги БОЕ в 100 мл не обнаружено - 

Свинец мг/дм3 <0,002  

АПАВ мг/дм3 0,03 - 
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Фторид ион мг/дм3 0,2 - 

Марганец мг/дм3 0,26 - 

Бромид ион мг/дм3 0,2 - 

Органический углерод мг/дм3 1,27 - 

Запах балл 0 

Скважина №2, 25.05.2021 

- 

Цветность град. цв. 47,1 - 

Мутность  ЕМФ 1,0 - 

Привкус балл 0 - 

Водородный показатель  рН 7,5 - 

Окисляемость перманганатная мг/дм3 2,2 - 

Жесткость °Ж 9,6 - 

Сухой остаток мг/дм3 567,0 - 

Железо общее мг/дм3 0,4 - 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 - 

Сульфаты  мг/дм3 81,5 - 

Хлориды  мг/дм3 118,8 - 

Ион аммония мг/дм3 0,5 - 

Нитрат ион мг/дм3 18,1 - 

Нитрит ион мг/дм3 0,17 - 

ОМЧ КОЕ в 1 мл 0 - 

ОКБ КОЕ в 100 мл 10 - 

ТКБ КОЕ в 100 мл не обнаружено - 

Колифаги БОЕ в 100 мл не обнаружено  

Свинец мг/дм3 <0,002 - 

АПАВ мг/дм3 0,03 - 

Фторид ион мг/дм3 <0,1 - 

Марганец мг/дм3 0,13 - 

Бромид ион мг/дм3 1,0 - 

Органический углерод мг/дм3 1,91 - 
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Запах балл 1 

Скважина №3, 25.05.2021 

- 

Цветность град. цв. 37,1 - 

Мутность  ЕМФ 13,8 - 

Привкус балл 0 - 

Водородный показатель  рН 7,9 - 

Окисляемость перманганатная мг/дм3 3,4 - 

Жесткость °Ж 3,9 - 

Сухой остаток мг/дм3 239,0 - 

Железо общее мг/дм3 1,1 - 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 - 

Сульфаты  мг/дм3 <50 - 

Хлориды  мг/дм3 122,3 - 

Ион аммония мг/дм3 1,7 - 

Нитрат ион мг/дм3 0,4 - 

Нитрит ион мг/дм3 0,04 - 

ОМЧ КОЕ в 1 мл 0 - 

ОКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

ТКБ КОЕ в 100 мл не обнаружено - 

Колифаги БОЕ в 100 мл не обнаружено  

Свинец мг/дм3 <0,002 - 

АПАВ мг/дм3 0,04 - 

Фторид ион мг/дм3 0,13 - 

Марганец мг/дм3 0,82 - 

Бромид ион мг/дм3 0,72 - 

Органический углерод мг/дм3 2,22  
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Запах балл 1 

Скважина №4, 25.05.2021 

- 

Цветность град. цв. 21,4 - 

Мутность  ЕМФ 12,2 - 

Привкус балл 0 - 

Водородный показатель  рН 7,9 - 

Окисляемость перманганатная мг/дм3 2,8 - 

Жесткость °Ж 4,7 - 

Сухой остаток мг/дм3 538,0 - 

Железо общее мг/дм3 1,0 - 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 - 

Сульфаты  мг/дм3 <50 - 

Хлориды  мг/дм3 102,8 - 

Ион аммония мг/дм3 3,1 - 

Нитрат ион мг/дм3 <0,1 - 

Нитрит ион мг/дм3 0,04 - 

ОМЧ КОЕ в 1 мл 0 - 

ОКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

ТКБ КОЕ в 100 мл не обнаружено - 

Колифаги БОЕ в 100 мл не обнаружено  

Свинец мг/дм3 <0,002 - 

Фенолы мкг/дм3 <2 - 

АПАВ мг/дм3 0,03 - 

Фторид ион мг/дм3 0,4 - 

Марганец мг/дм3 0,71 - 

Бромид ион мг/дм3 0,64 - 

Органический углерод мг/дм3 1,74  
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Запах балл 1 

Скважина №5, 25.05.2021 

- 

Цветность град. цв. 20,0 - 

Мутность  ЕМФ 13,7 - 

Привкус балл 0 - 

Водородный показатель  рН 8,2 - 

Окисляемость перманганатная мг/дм3 3,0 - 

Жесткость °Ж 4,7 - 

Сухой остаток мг/дм3 715,0 - 

Железо общее мг/дм3 1,4 - 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 - 

Сульфаты  мг/дм3 <50 - 

Хлориды  мг/дм3 108,1 - 

Ион аммония мг/дм3 3,2 - 

Нитрат ион мг/дм3 <0,1 - 

Нитрит ион мг/дм3 0,024 - 

ОМЧ КОЕ в 1 мл 0 - 

ОКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

ТКБ КОЕ в 100 мл не обнаружено - 

Колифаги БОЕ в 100 мл не обнаружено  

Свинец мг/дм3 <0,002 - 

АПАВ мг/дм3 0,03 - 

Фторид ион мг/дм3 0,4 - 

Марганец мг/дм3 0,18 - 

Бромид ион мг/дм3 0,68 - 

Органический углерод мг/дм3 1,57  
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Определяемый показатель Ед. измерения Показания  Место и дата обора проб Доли ПДК 

Запах балл 0 

Скважина №1, 31.08.2021 

- 

Цветность град. цв. 22,9 - 

Мутность  ЕМФ 4,0 - 

Привкус балл 0 - 

Водородный показатель  рН 7,9 - 

Окисляемость перманганатная мг/дм3 1,8 - 

Жесткость °Ж 7,5 - 

Сухой остаток мг/дм3 344,0 - 

Железо общее мг/дм3 0,5 - 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 - 

Сульфаты  мг/дм3 <50 - 

Хлориды  мг/дм3 22,0 - 

Ион аммония мг/дм3 0,7 - 

Нитрат ион мг/дм3 0,25 - 

Нитрит ион мг/дм3 <0,02 - 

ОМЧ КОЕ в 1 мл 2 - 

ОКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

ТКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

Колифаги БОЕ в 100 мл не обнаружено - 

Свинец мг/дм3 <0,002  

АПАВ мг/дм3 0,03 - 

Фторид ион мг/дм3 0,24 - 

Марганец мг/дм3 0,22 - 

Бромид ион мг/дм3 0,20 - 

Органический углерод мг/дм3 1,18 - 
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Запах балл 0 

Скважина №2, 31.08.2021 

- 

Цветность град. цв. 44,3 - 

Мутность  ЕМФ 1,1 - 

Привкус балл 0 - 

Водородный показатель  рН 7,6 - 

Окисляемость перманганатная мг/дм3 2,0 - 

Жесткость °Ж 9,3 - 

Сухой остаток мг/дм3 561,0 - 

Железо общее мг/дм3 0,36 - 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 - 

Сульфаты  мг/дм3 71,8 - 

Хлориды  мг/дм3 120,5 - 

Ион аммония мг/дм3 0,4 - 

Нитрат ион мг/дм3 17,6 - 

Нитрит ион мг/дм3 0,19 - 

ОМЧ КОЕ в 1 мл 6 - 

ОКБ КОЕ в 100 мл 18 - 

ТКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

Колифаги БОЕ в 100 мл не обнаружено  

Свинец мг/дм3 <0,002 - 

АПАВ мг/дм3 0,04 - 

Фторид ион мг/дм3 <0,1 - 

Марганец мг/дм3 0,11 - 

Бромид ион мг/дм3 1,1 - 

Органический углерод мг/дм3 1,72 - 
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Запах балл 1 

Скважина №3, 31.08.2021 

- 

Цветность град. цв. 34,3 - 

Мутность  ЕМФ 12,9 - 

Привкус балл 0 - 

Водородный показатель  рН 8,0 - 

Окисляемость перманганатная мг/дм3 3,2 - 

Жесткость °Ж 3,8 - 

Сухой остаток мг/дм3 244,0 - 

Железо общее мг/дм3 1,0 - 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 - 

Сульфаты  мг/дм3 <50 - 

Хлориды  мг/дм3 124,1 - 

Ион аммония мг/дм3 1,5 - 

Нитрат ион мг/дм3 0,5 - 

Нитрит ион мг/дм3 0,05 - 

ОМЧ КОЕ в 1 мл 0 - 

ОКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

ТКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

Колифаги БОЕ в 100 мл не обнаружено  

Свинец мг/дм3 <0,002 - 

АПАВ мг/дм3 0,04 - 

Фторид ион мг/дм3 0,15 - 

Марганец мг/дм3 0,76 - 

Бромид ион мг/дм3 1,3 - 

Органический углерод мг/дм3 2,38  
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Запах балл 1 

Скважина №4, 31.08.2021 

- 

Цветность град. цв. 20,7 - 

Мутность  ЕМФ 12,0 - 

Привкус балл 0 - 

Водородный показатель  рН 8,0 - 

Окисляемость перманганатная мг/дм3 2,6 - 

Жесткость °Ж 4,5 - 

Сухой остаток мг/дм3 546,0 - 

Железо общее мг/дм3 0,8 - 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 - 

Сульфаты  мг/дм3 <50 - 

Хлориды  мг/дм3 99,3 - 

Ион аммония мг/дм3 2,8 - 

Нитрат ион мг/дм3 <0,1 - 

Нитрит ион мг/дм3 0,06 - 

ОМЧ КОЕ в 1 мл 5 - 

ОКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

ТКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

Колифаги БОЕ в 100 мл не обнаружено  

Свинец мг/дм3 <0,002 - 

АПАВ мг/дм3 0,04 - 

Фторид ион мг/дм3 0,16 - 

Марганец мг/дм3 0,65 - 

Бромид ион мг/дм3 0,88 - 

Органический углерод мг/дм3 1,39  
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Запах балл 1 

Скважина №5, 31.08.2021 

- 

Цветность град. цв. 19,3 - 

Мутность  ЕМФ 12,6 - 

Привкус балл 0 - 

Водородный показатель  рН 8,1 - 

Окисляемость перманганатная мг/дм3 2,8 - 

Жесткость °Ж 4,3 - 

Сухой остаток мг/дм3 704,0 - 

Железо общее мг/дм3 1,2 - 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 - 

Сульфаты  мг/дм3 <50 - 

Хлориды  мг/дм3 106,4 - 

Ион аммония мг/дм3 3,0 - 

Нитрат ион мг/дм3 <0,1 - 

Нитрит ион мг/дм3 0,026 - 

ОМЧ КОЕ в 1 мл 0 - 

ОКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

ТКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

Колифаги БОЕ в 100 мл не обнаружено  

Свинец мг/дм3 <0,002 - 

АПАВ мг/дм3 0,04 - 

Фторид ион мг/дм3 0,17 - 

Марганец мг/дм3 0,22 - 

Бромид ион мг/дм3 0,70 - 

Органический углерод мг/дм3 1,33  
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Определяемый показатель Ед. измерения Показания  Место и дата обора проб Доли ПДК 

Запах балл 0 

Скважина №1, 10.11.2021 

- 

Цветность град. цв. 7,1 - 

Мутность  ЕМФ 1,3 - 

Привкус балл 0 - 

Водородный показатель  рН 7,7 - 

Окисляемость перманганатная мг/дм3 0,6 - 

Жесткость °Ж 7,9 - 

Сухой остаток мг/дм3 363,0 - 

Железо общее мг/дм3 0,11 - 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 - 

Сульфаты  мг/дм3 <50 - 

Хлориды  мг/дм3 21,3 - 

Ион аммония мг/дм3 <0,05 - 

Нитрат ион мг/дм3 5,1 - 

Нитрит ион мг/дм3 <0,02 - 

ОМЧ КОЕ в 1 мл 1 - 

ОКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

ТКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

Колифаги БОЕ в 100 мл не обнаружено - 

Свинец мг/дм3 <0,002  

АПАВ мг/дм3 0,03 - 

Фторид ион мг/дм3 0,03 - 

Марганец мг/дм3 <0,01 - 

Бромид ион мг/дм3 <0,05 - 

Органический углерод мг/дм3 1,11 - 

Удельная суммарная активность  

альфа-излучающих радионуклидов 

Бк/кг 0,096 - 
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Удельная суммарная активность  

бета-излучающих радионуклидов 

Бк/кг <0,1 - 

Удельная активность  

Радон (222Rn) 

Бк/кг <8 - 

Запах балл 0 

Скважина №2, 10.11.2021 

- 

Цветность град. цв. 44,3 - 

Мутность  ЕМФ 1,1 - 

Привкус балл 0 - 

Водородный показатель  рН 7,6 - 

Окисляемость перманганатная мг/дм3 2,0 - 

Жесткость °Ж 9,3 - 

Сухой остаток мг/дм3 561,0 - 

Железо общее мг/дм3 0,36 - 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 - 

Сульфаты  мг/дм3 71,8 - 

Хлориды  мг/дм3 120,5 - 

Ион аммония мг/дм3 0,4 - 

Нитрат ион мг/дм3 17,6 - 

Нитрит ион мг/дм3 0,19 - 

ОМЧ КОЕ в 1 мл 25 - 

ОКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

ТКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

Колифаги БОЕ в 100 мл не обнаружено  

Свинец мг/дм3 <0,002 - 

АПАВ мг/дм3 0,04 - 

Фторид ион мг/дм3 <0,1 - 

Марганец мг/дм3 0,11 - 
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Бромид ион мг/дм3 1,0 - 

Органический углерод мг/дм3 1,71 - 

Удельная суммарная активность  

альфа-излучающих радионуклидов 

Бк/кг 0,087 - 

Удельная суммарная активность  

бета-излучающих радионуклидов 

Бк/кг <0,1 - 

Удельная активность  

Радон (222Rn) 

Бк/кг <8 - 

Запах балл 1 

Скважина №3, 10.11.2021 

- 

Цветность град. цв. 34,3 - 

Мутность  ЕМФ 12,9 - 

Привкус балл 0 - 

Водородный показатель  рН 8,0 - 

Окисляемость перманганатная мг/дм3 3,2 - 

Жесткость °Ж 3,8 - 

Сухой остаток мг/дм3 244,0 - 

Железо общее мг/дм3 1,0 - 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 - 

Сульфаты  мг/дм3 <50 - 

Хлориды  мг/дм3 124,1 - 

Ион аммония мг/дм3 1,5 - 

Нитрат ион мг/дм3 0,5 - 

Нитрит ион мг/дм3 0,05 - 

ОМЧ КОЕ в 1 мл 0 - 

ОКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

ТКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

Колифаги БОЕ в 100 мл не обнаружено  
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Свинец мг/дм3 <0,002 - 

АПАВ мг/дм3 0,04 - 

Фторид ион мг/дм3 0,15 - 

Марганец мг/дм3 0,76 - 

Бромид ион мг/дм3 1,0 - 

Органический углерод мг/дм3 2,07  

Удельная суммарная активность  

альфа-излучающих радионуклидов 

Бк/кг 0,103  

Удельная суммарная активность  

бета-излучающих радионуклидов 

Бк/кг <0,1  

Удельная активность  

Радон (222Rn) 

Бк/кг <8  

Запах балл 1 

Скважина №4, 10.11.2021 

- 

Цветность град. цв. 20,7 - 

Мутность  ЕМФ 12,0 - 

Привкус балл 0 - 

Водородный показатель  рН 8,0 - 

Окисляемость перманганатная мг/дм3 2,6 - 

Жесткость °Ж 4,5 - 

Сухой остаток мг/дм3 546,0 - 

Железо общее мг/дм3 0,8 - 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 - 

Сульфаты  мг/дм3 <50 - 

Хлориды  мг/дм3 99,3 - 

Ион аммония мг/дм3 2,8 - 

Нитрат ион мг/дм3 <0,1 - 

Нитрит ион мг/дм3 0,06 - 
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ОМЧ КОЕ в 1 мл 1 - 

ОКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

ТКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

Колифаги БОЕ в 100 мл не обнаружено  

Свинец мг/дм3 <0,002 - 

АПАВ мг/дм3 0,04 - 

Фторид ион мг/дм3 0,16 - 

Марганец мг/дм3 0,65 - 

Бромид ион мг/дм3 0,64 - 

Органический углерод мг/дм3 1,51  

Удельная суммарная активность  

альфа-излучающих радионуклидов 

Бк/кг 0,133  

Удельная суммарная активность  

бета-излучающих радионуклидов 

Бк/кг 0,11  

Удельная активность  

Радон (222Rn) 

Бк/кг <8  

Запах балл 1 

Скважина №5, 10.11.2021 

- 

Цветность град. цв. 19,3 - 

Мутность  ЕМФ 12,6 - 

Привкус балл 0 - 

Водородный показатель  рН 8,1 - 

Окисляемость перманганатная мг/дм3 2,8 - 

Жесткость °Ж 4,3 - 

Сухой остаток мг/дм3 704,0 - 

Железо общее мг/дм3 1,2 - 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 - 

Сульфаты  мг/дм3 <50 - 
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Хлориды  мг/дм3 106,4 - 

Ион аммония мг/дм3 3,0 - 

Нитрат ион мг/дм3 <0,1 - 

Нитрит ион мг/дм3 0,026 - 

ОМЧ КОЕ в 1 мл 0 - 

ОКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

ТКБ КОЕ в 100 мл <9 - 

Колифаги БОЕ в 100 мл не обнаружено  

Свинец мг/дм3 <0,002 - 

АПАВ мг/дм3 0,04 - 

Фторид ион мг/дм3 0,17 - 

Марганец мг/дм3 0,22 - 

Бромид ион мг/дм3 0,69 - 

Органический углерод мг/дм3 1,51  

Удельная суммарная активность  

альфа-излучающих радионуклидов 

Бк/кг 0,104  

Удельная суммарная активность  

бета-излучающих радионуклидов 

Бк/кг 0,24  

Удельная активность  

Радон (222Rn) 

Бк/кг <8  
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Таблица 8. Результаты контроля качества воды, поступающей и потребляемой для хозяйственно-бытовых  

и производственных нужд – холодная вода (Береговые сооружения) 

 

Наименование показателей,  

ед. измерения / дата отбра 

ПДК по 

СанПиН  

2.1.4.1074-01 

Перед установкой  

водоподготовки 

После водоподготовки Распределительная сеть 

Результаты 
Доли 

ПДК 
Результаты Доли ПДК 

Результаты Доли ПДК 

Запах, балл 

2 

 

20.01.2021 - - - - 0/0/0 0 

24.02.2021 - - - - 0/0/0 0 

30.03.2021 - - - - 0/0/0 0 

Цветность, град. цв. 

20 

 

20.01.2021 - - - - 5/2,1/3,6 0,25/0,11/0,18 

24.02.2021 - - - - 16,4/12,9/13,6 0,82/0,65/0,68 

30.03.2021 - - - - 2,9/<1/<1 0,15/<0,05/<0,05 

Мутность, ЕМФ 

2,6 

 

20.01.2021 - - - - <1/<1/<1 <0,05 

24.02.2021 - - - - <1/<1/<1 <0,05 

30.03.2021 - - - - <1/<1/<1 <0,05 

Привкус, балл 

2 

 

20.01.2021 - - - - 0/0/0 0 

24.02.2021 - - - - 0/0/0 0 

30.03.2021 - - - - 0/0/0 0 

Водородный показатель, рН 
6-9 

 

30.03.2021 - - - - 8,3/8,2/7,8 - 

Окисляемость перманганатная, мг/дм3 
5,0 

 

30.03.2021 - - - - 0,5/0,5/1,2 0,1/0,1/0,24 
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Общая жесткость, оЖ 
7,0 

 

30.03.2021 - - - - 13,5/6,5/5,0 1,93/0,93/0,71 

Сухой остаток, мг/дм3 
1000 

 

30.03.2021 - - - - 457,0/446,0/424,0 0,46/0,45/0,42 

Железо общее, мг/дм3 
0,3 

 

30.03.2021 - - - - <0,05/0,06/0,06 0,17/0,2/0,2/ 

Нефтепродукты, мг/дм3 
0,1 

 

30.03.2021 - - - - <0,02/<0,02/<0,02 <0,2/<0,2/<0,2 

Сульфаты, мг/дм3 
500,0 

 

30.03.2021 -  - - <10/<10/<10 <0,02/<0,02/<0,02 

Хлориды, мг/дм3 
350,0 

 

30.03.2021 -  - - 35,5/33,5/35,5 0,1/0,09/0,1 

Нитрат ион, мг/дм3 
45,0 

 

30.03.2021 -  - - 0,7/0,7/0,9 0,02/0,02/0,02 

Алюминий, мг/дм3 
0,5 

 

30.03.2021 - - - - <0,04/<0,04/<0,04 <0,08/<0,08/<0,08 

Хлор остаточный свободный, мг/дм3 
0,3-0,5 

 

30.03.2021 - - - - <0,01/<0,01/<0,01 0 

ОМЧ, КОЕ в 1 мл 

50 

 

20.01.2021 - - - - 0/0/94 0/0/1,88 

24.02.2021 - - - - 1/0/1 0,02/0/0,02 

30.03.2021 - - - - 2/46/0 0,04/0,92/0 

ОКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

 

20.01.2021 - - - - не обнаружено - 

24.02.2021 - - - - не обнаружено - 

30.03.2021 - - - - не обнаружено - 



 38 

ТКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

 

20.01.2021 - - - - не обнаружено - 

24.02.2021 - - - - не обнаружено - 

30.03.2021 - - - - не обнаружено - 

Свинец, мг/дм3 
0,03 

 

30.03.2021 - - - - <0,002/<0,002<0,002 <0,07/<0,07/<0,07 

Фенолы, мкг/дм3 
0,25 

 

30.03.2021 - - - - <2/<2/<2 <0,08/<0,08/<0,08 

АПАВ, мг/дм3 
0,5 

 

30.03.2021 - - - - 0,03/0,03/0,04 0,06/0,06/0,08 

Фторид ион, мг/дм3 
0,7 

 

30.03.2021 - - - - 0,13/0,16/0,18 0,19/0,23/0,26 

 

 

Наименование показателей,  

ед. измерения / дата отбора 

ПДК по 

СанПиН  

2.1.3684-21 

Перед установкой  

водоподготовки 

После водоподготовки Распределительная сеть 

Результаты 
Доли 

ПДК 
Результаты Доли ПДК 

Результаты Доли ПДК 

Запах, балл 

2 

 

26.04.2021 - - - - 0/0/0 0 

24.05.2021 1 0,5 - - 0/0/0 0 

29.06.2021       

Цветность, град. цв. 

20 

 

26.04.2021 - - - - 3,6/<1/<1 0,18/<0,05/<0,05 

24.05.2021 33,6 1,68 - - 14,3/15,0/15,0 0,71/0,75/0,75 

29.06.2021 - - - -   
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Мутность, ЕМФ 

2,6 

 

26.04.2021 - - - - <1/<1/<1 <0,05 

24.05.2021 13,7 5,3 - - <1/1/<1 <0,05 

29.06.2021 - - - -   

Привкус, балл 

2 

 

26.04.2021 - - - - 0/0/0 0 

24.05.2021 0 0 - - 0/0/0 0 

29.06.2021 - - - -   

Водородный показатель, рН 

6-9 

 

24.05.2021 7,8 - - -   

29.06.2021     8,3/8,2/7,8 - 

Окисляемость перманганатная, мг/дм3 

5,0 

 

24.05.2021 2,2 0,44 - -   

29.06.2021     0,5/0,5/1,2 0,1/0,1/0,24 

Общая жесткость, оЖ 

7,0 

 

24.05.2021 4,3 0,61 - -   

29.06.2021     13,5/6,5/5,0 1,93/0,93/0,71 

Сухой остаток, мг/дм3 

1000 

 

24.05.2021 457,0 0,46 - -   

29.06.2021     457,0/446,0/424,0 0,46/0,45/0,42 

Железо общее, мг/дм3 

0,3 

 

24.05.2021 <0,05 <0,2 - -   

29.06.2021     <0,05/0,06/0,06 0,17/0,2/0,2 

Нефтепродукты, мг/дм3 

0,1 

 

24.05.2021 <0,02 <0,2 - -   

29.06.2021     <0,02/<0,02/<0,02 <0,2/<0,2/<0,2 

Сульфаты, мг/дм3 

500,0 

 

24.05.2021 <10 <0,02 - -   

29.06.2021     <10/<10/<10 <0,02/<0,02/<0,02 
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Хлориды, мг/дм3 

350,0 

 

24.05.2021 35,5 0,1 - -   

29.06.2021     35,5/33,5/35,5 0,1/0,09/0,1 

Нитрат ион, мг/дм3 

45,0 

 

24.05.2021 0,7 0,02 - -   

29.06.2021     0,7/0,7/0,9 0,02/0,02/0,02 

Алюминий, мг/дм3 

0,5 

 

24.05.2021 - - - -   

29.06.2021     <0,04/<0,04/<0,04 <0,08/<0,08/<0,08 

Хлор остаточный свободный, мг/дм3 

0,3-0,5 

 

24.05.2021 - - - -   

29.06.2021     <0,01/<0,01/<0,01 0 

ОМЧ, КОЕ в 1 мл 

50 

 

26.04.2021 - - - - 1/4/0 0,02/0,08/0 

24.05.2021 58 1,16 - - 0/0/0 0/0/0 

29.06.2021 - - - -   

ОКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

 

26.04.2021 - - - - не обнаружено - 

24.05.2021 не обнаружено - - - не обнаружено - 

29.06.2021 - - - - не обнаружено - 

ТКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

 

26.04.2021 - - - - не обнаружено - 

24.05.2021 не обнаружено - - - не обнаружено - 

29.06.2021 - - - - не обнаружено - 

Колифаги, БОЕ в 100 мл 

Отсут. 

 

26.04.2021 - - - - - - 

24.05.2021 не обнаружено - - - - - 

29.06.2021 - - - -  - 



 41 

Свинец, мг/дм3 

0,03 

 

24.05.2021 <0,002 <0,07 - -   

29.06.2021     <0,002/<0,002<0,002 <0,07/<0,07/<0,07 

Органический углерод, мг/дм3 

5,0 

 

24.05.2021 1,78 0,36 - -   

29.06.2021     <2/<2/<2 <0,08/<0,08/<0,08 

АПАВ, мг/дм3 

0,5 

 

24.05.2021 0,04 0,08 - -   

29.06.2021     0,03/0,03/0,04 0,06/0,06/0,08 

Фторид ион, мг/дм3 

0,7 

 

24.05.2021 0,13 0,19 - -   

29.06.2021     0,13/0,16/0,18 0,19/0,23/0,26 

 

Запах, балл 

2 

 

07.07.2021 - - - - 0/0/0 0 

31.08.2021 - - - - 0/0/0 0 

28.09.2021 0 0   0/0/0 0 

Цветность, град. цв. 

20 

 

07.07.2021 - - - - <1/<1/1,4 0,05/0,05/0,07 

31.08.2021 - - - - <1/<1/1,1 0,05/0,05/0,06 

28.09.2021 97,8 4,9 - - 20,7/22,9/20,7 1,04/1,15/1,04 

Мутность, ЕМФ 

2,6 

 

07.07.2021 - - - - <1/<1/<1 <0,05 

31.08.2021 - - - - <1/<1/<1 <0,05 

28.09.2021 18,3 7,0 - - 1,9/1,9/1,8 0,73/0,73/0,69 

Привкус, балл 

2 

 

07.07.2021 - - - - 0/0/0 0 

31.08.2021 - - - - 0/0/0 0 

28.09.2021 0 0 - - 0/0/0 0 
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Водородный показатель, рН 
6-9 

 

28.09.2021 7,7 -   8,0/8,1/8,1 - 

Окисляемость перманганатная, мг/дм3 
5,0 

 

28.09.2021 2,8 0,6   0,8/2,6/0,9 0,16/0,52/0,18 

Общая жесткость, оЖ 
7,0 

 

28.09.2021 2,6 0,4   1,9/0,55/0,55 0,27/0,08/0,08 

Сухой остаток, мг/дм3 
1000 

 

28.09.2021 534,0 0,53   593,0/613,0/752,0 0,59/0,61/0,75 

Железо общее, мг/дм3 
0,3 

 

28.09.2021 2,2 7,3   0,15/0,17/0,17 0,5/0,6/0,6 

Нефтепродукты, мг/дм3 
0,1 

 

28.09.2021 0,06 0,6   <0,02/<0,02/<0,02 <0,2/<0,2/<0,2 

Сульфаты, мг/дм3 
500,0 

 

28.09.2021 <10 0,02   <10/<10/<10 <0,02/<0,02/<0,02 

Хлориды, мг/дм3 
350,0 

 

28.09.2021 108,0 0,3   107,0/107,5/107,5 0,3/0,3/0,3 

Нитрат ион, мг/дм3 
45,0 

 

28.09.2021 0,31 0,007   1,4/1,4/1,6 0,03/0,03/0,04 

Алюминий, мг/дм3 
0,5 

 

28.09.2021 <0,04 0,08 

 
  <0,04/<0,04/<0,04 0,08/0,08/0,08 

Хлор остаточный свободный, мг/дм3 
0,3-0,5 

 

28.09.2021 <0,01 0,03   <0,01/<0,01/<0,01 0 

ОМЧ, КОЕ в 1 мл 

50 

 

07.07.2021 - - - - 8/27/13 0,16/0,54/0,26 

31.08.2021 - - - - 3/18/6 0,06/0,36/00,12 

28.09.2021 7 - - - 14/11/13 0,28/0,22/0,26 

ОКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

 

07.07.2021 - - - - не обнаружено - 

31.08.2021 - - - - не обнаружено - 

28.09.2021 не обнаружено - - - не обнаружено - 
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ТКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

 

07.07.2021 - - - - не обнаружено - 

31.08.2021 - - - - не обнаружено - 

28.09.2021 не обнаружено - - - не обнаружено - 

Колифаги, БОЕ в 100 мл 

Отсут. 

 

07.07.2021 - - - - не обнаружено - 

31.08.2021 - - - - не обнаружено - 

28.09.2021 не обнаружено - - - не обнаружено - 

Свинец, мг/дм3 
0,03 

 

28.09.2021 <0,002 <0,07   <0,002/<0,002/<0,002 <0,07/<0,07/<0,07 

Органический углерод, мг/дм3 
5,0 

 

28.09.2021 1,69 0,34   <1/<1/<1 <0,04/<0,04/<0,04 

АПАВ, мг/дм3 
0,5 

 

28.09.2021 0,04 0,08   0,04/0,03/0,03 0,06/0,06/0,08 

Фторид ион, мг/дм3 
0,7 

 

28.09.2021 0,26 0,4   0,25/0,25/0,25 0,36/0,36/0,36 

 

Запах, балл 

2 

 

25.10.2021 - - - - 0/0/0 0 

11.11.2021 - - - - 0/0/0 0 

13.12.2021 0 0   0/0/0 0 

Цветность, град. цв. 

20 

 

25.10.2021 - - - - 39,3/40,0/39,3 0,05/0,05/0,07 

11.11.2021 104,3 5,2 - - 28,6/26,4/27,1 1,4/1,3/1,4 

13.12.2021 - - - - 20,0/15,0/15,0 1/0,75/0,75 

Мутность, ЕМФ 

2,6 

 

25.10.2021 - - - - 2,8/2,7/2,6 1,04/1,08/1 

11.11.2021 13,4 5,2 - - 2,3/2,0/2,0 0,9/0,8/0,8 

13.12.2021 - - - - 2,3/1,5/1,5 0,9/0,6/0,6 
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Привкус, балл 

2 

 

25.10.2021 - - - - 0/0/0 0 

11.11.2021 0 0 - - 0/0/0 0 

13.12.2021 - - - - 0/0/0 0 

Водородный показатель, рН 
6-9 

 

11.11.2021 7,8 -   8,1/8,2/8,2 - 

Окисляемость перманганатная, мг/дм3 
5,0 

 

11.11.2021 2,1 0,42   0,6/0,6/1,1  

Общая жесткость, оЖ 
7,0 

 

11.11.2021 4,4 0,63   2,0/0,4/0,4  

Сухой остаток, мг/дм3 
1000 

 

11.11.2021 535,0 0,54   679,0/743,0/700,0  

Железо общее, мг/дм3 
0,3 

 

11.11.2021 0,7 2,3   0,2/0,19/0,19  

Нефтепродукты, мг/дм3 
0,1 

 

11.11.2021 <0,02 -   <0,02/<0,02/<0,01 - 

Сульфаты, мг/дм3 
500,0 

 

11.11.2021 <10 -   <10/<10/<10 - 

Хлориды, мг/дм3 
350,0 

 

11.11.2021 72,0 0,21   72,0/72,0/72,0  

Нитрат ион, мг/дм3 
45,0 

 

11.11.2021 <0,1 -   <0,1/<0,1/<0,1 - 

Алюминий, мг/дм3 
0,5 

 

11.11.2021 <0,04 -   <0,04/<0,04/<0,04 - 

Хлор остаточный свободный, мг/дм3 
0,3-0,5 

 

11.11.2021 <0,01 -   <0,01/<0,01/<0,01 - 

ОМЧ, КОЕ в 1 мл 

50 

 

25.10.2021 - - - - 2/1/1 0,04/0,02/0,02 

11.11.2021 15 0,3 - - 6/0/5 0,12/0/0,1 

13.12.2021 - - - - 2/0/0 0,04/0/0 
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ОКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

 

25.10.2021 - - - - не обнаружено - 

11.11.2021 не обнаружено - - - - не обнаружено - 

13.12.2021 - - - - не обнаружено - 

ТКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

 

25.10.2021 - - - - не обнаружено - 

11.11.2021 не обнаружено - - - не обнаружено - 

13.12.2021 - - - - не обнаружено - 

Колифаги, БОЕ в 100 мл 

Отсут. 

 

25.10.2021 - - - - не обнаружено - 

11.11.2021 не обнаружено - - - не обнаружено - 

13.12.2021 - - - - не обнаружено - 

Свинец, мг/дм3 
0,03 

 

11.11.2021 <0,002 <0,07   <0,002/<0,002/<0,002 - 

Органический углерод, мг/дм3 
5,0 

 

11.11.2021 1,9    <1/<1/<1 - 

АПАВ, мг/дм3 
0,5 

 

11.11.2021 0,04 0,08   0,03/0,03/0,03  

Фторид ион, мг/дм3 
0,7 

 

11.11.2021 0,3    0,24/0,22/0,25  

 

Продолжение таблицы 8. Результаты контроля качества, поступающей и потребляемой воды  

для хозяйственно-бытовых и производственных нужд – холодная вода (Резервуарный парк) 

Наименование показателей,  

ед. измерения 

ПДК по 

СанПиН  

2.1.4.1074-01 

Перед установкой  

водоподготовки 

После водоподготовки Распределительная сеть 

Результаты Доли ПДК Результаты Доли ПДК 
Результаты Доли ПДК 

Запах, балл 

2 

      

20.01.2021 - - - - 0 0 

24.02.2021 - - - - 0 0 

30.03.2021 0 0 - - 0 0 
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Цветность, град. цв. 

20 

      

20.01.2021 - - - - <1 <0,05 

24.02.2021 - - - - 8,6 0,43 

30.03.2021 8,6 0,43 - - <1 <0,05 

Мутность, ЕМФ 

2,6 

      

20.01.2021 - - - - <1 <0,4 

24.02.2021 - - - - <1 <0,4 

30.03.2021 1,1 0,42 - - <1 <0,4 

Привкус, балл 

2 

      

20.01.2021 - - - - 0 0 

24.02.2021 - - - - 0 0 

30.03.2021 0 0 - - 0 0 

Водородный показатель, рН 
6-9 

      

30.03.2021 7,4 - - - 7,8 - 

Окисляемость перманганатная, мг/дм3 
5,0 

      

30.03.2021 0,9 0,18 - - 0,3 0,06 

Общая жесткость, оЖ 
7,0 

      

30.03.2021 16,7 2,4 - - 17,5 2,5 

Сухой остаток, мг/дм3 
1000 

      

30.03.2021 120,0 0,12 - - 416,0 0,42 

Железо общее, мг/дм3 
0,3 

      

30.03.2021 0,18 0,6 - - 0,07 0,23 

Нефтепродукты, мг/дм3 
0,1 

      

30.03.2021 <0,02 <0,2 - - <0,02 <0,2 

Сульфат ион, мг/дм3 
500,0 

      

30.03.2021 <10 <0,02 - - <10 <0,02 
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Хлориды, мг/дм3 
350,0 

      

30.03.2021 23,0 0,07 - - 23,0 0,07 

Нитрат ион, мг/дм3 
45,0 

      

30.03.2021 0,8 0,02 - - <0,1 0 

Хлор остаточный свободный, мг/дм3 
0,3-0,5 

      

30.03.2021 - - - - <0,01 - 

ОМЧ, КОЕ в 1 мл 

50 

      

20.01.2021 - - - - 1 0,02 

24.02.2021 - - - - 1 0,02 

30.03.2021 4 0,08 - - 10 0,2 

ОКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

      

20.01.2021 - - - - не обнаружено 0 

24.02.2021 - - - - не обнаружено 0 

30.03.2021 не обнаружено 0 - - не обнаружено 0 

ТКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

      

20.01.2021 - - - - не обнаружено 0 

24.02.2021 - - - - не обнаружено 0 

30.03.2021 не обнаружено 0 - - не обнаружено 0 

Свинец, мг/дм3 
0,03 

      

30.03.2021 <0,002 <0,07 - - <0,002 <0,07 

Фенолы, мкг/дм3 
0,25 

      

30.03.2021 <2 <0,008 - - <2 <0,008 

АПАВ, мг/дм3 
0,5 

      

30.03.2021 0,04 0,08 - - 0,03 0,06 

Фторид ион, мг/дм3 
1,5 

      

30.03.2021 <0,1 <0,07 - - <0,1 <0,07 
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Алюминий, мг/дм3 
0,5 

      

30.03.2021 <0,04 <0,08 - - <0,04 <0,08 

 

Запах, балл 

2 

      

26.04.2021 - - - - 0 0 

24.05.2021 - - - - 0 0 

29.06.2021   - -   

Цветность, град. цв. 

20 

      

26.04.2021   - - <1 <0,05 

24.05.2021   - - 7,1 0,36 

29.06.2021   - -   

Мутность, ЕМФ 

2,6 

      

26.04.2021   - - <1 <0,4 

24.05.2021   - - <1 <0,4 

29.06.2021   - -   

Привкус, балл 

2 

      

26.04.2021   - - 0 0 

24.05.2021   - - 0 0 

29.06.2021   - -   

Водородный показатель, рН 
6-9 

      

29.06.2021   - - 7,8 - 

Окисляемость перманганатная, мг/дм3 
5,0 

      

29.06.2021   - - 0,3 0,06 

Общая жесткость, оЖ 
7,0 

      

29.06.2021   - - 17,5 2,5 

Сухой остаток, мг/дм3 
1000 

      

29.06.2021   - - 416,0 0,42 
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Железо общее, мг/дм3 
0,3 

      

29.06.2021   - - 0,07 0,23 

Нефтепродукты, мг/дм3 
0,1 

      

29.06.2021   - - <0,02 <0,2 

Сульфат ион, мг/дм3 
500,0 

      

29.06.2021   - - <10 <0,02 

Хлориды, мг/дм3 
350,0 

      

29.06.2021   - - 23,0 0,07 

Нитрат ион, мг/дм3 
45,0 

      

29.06.2021   - - <0,1 0 

Хлор остаточный свободный, мг/дм3 
0,3-0,5 

      

29.06.2021 - - - - <0,01 - 

ОМЧ, КОЕ в 1 мл 

50 

      

26.04.2021 - - - - 1 0,02 

24.05.2021 - - - - 0 0 

29.06.2021   - -   

ОКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

      

26.04.2021 - - - - не обнаружено 0 

24.05.2021 - - - - не обнаружено 0 

29.06.2021   - - не обнаружено 0 

ТКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

      

26.04.2021 - - - - не обнаружено 0 

24.05.2021 - - - - не обнаружено 0 

29.06.2021   - - не обнаружено 0 

Свинец, мг/дм3 
0,03 

      

29.06.2021   - - <0,002 <0,07 



 50 

Фенолы, мкг/дм3 
0,25 

      

29.06.2021   - - <2 <0,008 

АПАВ, мг/дм3 
0,5 

      

29.06.2021   - - 0,03 0,06 

Фторид ион, мг/дм3 
1,5 

      

29.06.2021   - - <0,1 <0,07 

Алюминий, мг/дм3 
0,5 

      

29.06.2021   - - <0,04 <0,08 

 

Запах, балл 

2 

      

07.07.2021 - - - - 0 0 

31.08.2021 - - - - 0 0 

28.09.2021 0 0 - - 0 0 

Цветность, град. цв. 

20 

      

07.07.2021   - - 1,4 0,07 

31.08.2021   - - 1,1 0.06 

28.09.2021 5,7 0,29 - - 2,9 0.15 

Мутность, ЕМФ 

2,6 

      

07.07.2021 -  - - <1 <0,4 

31.08.2021 -  - - <1 <0,4 

28.09.2021 1,6 0,6 - - <1 <0,4 

Привкус, балл 

2 

      

07.07.2021   - - 0 0 

31.08.2021   - - 0 0 

28.09.2021 0 0 - - 0 0 

Водородный показатель, рН 
6-9 

      

28.09.2021 7,3 - - - 7,7 - 
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Окисляемость перманганатная, мг/дм3 
5,0 

      

28.09.2021 1,3 0.26 - - 0,5 0,06 

Общая жесткость, оЖ 
7,0 

      

28.09.2021 4,3 0.61 - - 1,8 0.26 

Сухой остаток, мг/дм3 
1000 

      

28.09.2021 161,0 0.16 - - 353,0 0.35 

Железо общее, мг/дм3 
0,3 

      

28.09.2021 0,23 0.8 - - 0,1 0.3 

Нефтепродукты, мг/дм3 
0,1 

      

28.09.2021 <0,02 0.2 - - <0,02 0.2 

Сульфат ион, мг/дм3 
500,0 

      

28.09.2021 <10 0.02 - - <10 0.02 

Хлориды, мг/дм3 
350,0 

      

28.09.2021 22,0 0.06 - - 37,5 0.11 

Нитрат ион, мг/дм3 
45,0 

      

28.09.2021 1,3 0.03 - - 3,0 0,07 

Хлор остаточный свободный, мг/дм3 
0,3-0,5 

      

28.09.2021 - - - - <0,01 - 

ОМЧ, КОЕ в 1 мл 

50 

      

07.07.2021 - - - - 11 0,22 

31.08.2021 - - - - 2 0,04 

28.09.2021 0 0 - - 3 0,06 

ОКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

      

07.07.2021 - - - - не обнаружено 0 

31.08.2021 - - - - не обнаружено 0 

28.09.2021 не обнаружено 0 - - не обнаружено 0 
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ТКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

      

07.07.2021 - - - - не обнаружено 0 

31.08.2021 - - - - не обнаружено 0 

28.09.2021 не обнаружено 0 - - не обнаружено 0 

Колифаги, БОЕ в 100 мл 

07.07.2021 

Отсут. 

- - - - не обнаружено 0 

31.08.2021 - - - - не обнаружено 0 

28.09.2021 не обнаружено 0 - - не обнаружено 0 

Свинец, мг/дм3 
0,03 

      

28.09.2021 <0,002 <0,07 - - <0,002 <0,07 

АПАВ, мг/дм3 
0,5 

      

28.09.2021 0,06 0,12 - - 0,04 0,08 

Фторид ион, мг/дм3 
1,5 

      

28.09.2021 <0,1 0,07 - - 0,11 0,7 

 

Запах, балл 

2 

      

25.10.2021 - - - - 0 0 

11.11.2021 0 0 - - 0 0 

13.12.2021   - - 0 0 

Цветность, град. цв. 

20 

      

25.10.2021 - - - - <1 - 

11.11.2021 8,6 0,43 - - 5,7 0,29 

13.12.2021 - - - - 1,4 0,07 

Мутность, ЕМФ 

2,6 

      

25.10.2021 - - - - <1 - 

11.11.2021 1,9 0,73 - - <1 - 

13.12.2021 - - - - <1 - 
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Привкус, балл 

2 

      

25.10.2021 - - - - 0 - 

11.11.2021 0 0 - - 0 - 

13.12.2021   - - 0 - 

Водородный показатель, рН 
6-9 

      

11.11.2021 7,3 - - - 7,8 - 

Окисляемость перманганатная, мг/дм3 
5,0 

      

11.11.2021 1,6  - - 0,5 0,1 

Общая жесткость, оЖ 
7,0 

      

11.11.2021 >30  - - 8,2 1,17 

Сухой остаток, мг/дм3 
1000 

      

28.09.2021 356,0  - - 526,0 0,53 

Железо общее, мг/дм3 
0,3 

      

11.11.2021 0,21 0,7 - - 0,06 0,2 

Нефтепродукты, мг/дм3 
0,1 

      

11.11.2021 <0,02 0.2 - - <0,02 - 

Сульфат ион, мг/дм3 
500,0 

      

28.09.2021 <10 0.02 - - <10 - 

Хлориды, мг/дм3 
350,0 

      

11.11.2021 35,0 0,1 - - 35,0 0,1 

Нитрат ион, мг/дм3 
45,0 

      

11.11.2021 0,23 0,005 - - 0,2 0,004 

Хлор остаточный свободный, мг/дм3 
0,3-0,5 

      

11.11.2021 - - - - <0,01 - 

ОМЧ, КОЕ в 1 мл 

50 

      

25.10.2021 - - - - 19 0,38 

11.11.2021 0 0 - - 1 0,02 

13.12.2021 - - - - 8 0,16 



 54 

ОКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

      

25.10.2021 - - - - не обнаружено 0 

11.11.2021 - - - - не обнаружено 0 

13.12.2021 не обнаружено 0 - - не обнаружено 0 

ТКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

      

25.10.2021 - - - - не обнаружено 0 

11.11.2021 - - - - не обнаружено 0 

13.12.2021 не обнаружено 0 - - не обнаружено 0 

Колифаги, БОЕ в 100 мл 

25.10.2021 

Отсут. 

- - - - не обнаружено 0 

11.11.2021 - - - - не обнаружено 0 

13.12.2021 не обнаружено 0 - - не обнаружено 0 

Свинец, мг/дм3 
0,03 

      

11.11.2021 <0,002 - - - <0,002 - 

АПАВ, мг/дм3 
0,5 

      

11.11.2021 0,04 0,08 - - 0,03 0,06 

Фторид ион, мг/дм3 
1,5 

      

11.11.2021 0,13 0,09 - - <0,1 - 

Органический углерод, мг/дм3 5,0       

11.11.2021 1,6 0,32   <1 - 
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Таблица 8. Результаты контроля качества, поступающей и потребляемой воды для хозяйственно-бытовых  

и производственных нужд – горячая вода (Береговые сооружения) 

Наименование показателей,  

ед. измерения 

ПДК по 

СанПиН  

2.1.4.1074-01 

Перед установкой  

водоподготовки 

После водоподготовки Распределительная сеть 

Результаты 
Доли 

ПДК 
Результаты Доли ПДК 

Результаты Доли ПДК 

Запах, балл 
2 

 

30.03.2021 - - - - 0/0 0/0 

Цветность, град. цв. 
20 

 

30.03.2021 - - - - <1/8,6 <0,05/0,43 

Мутность, ЕМФ 
2,6 

 

30.03.2021 - - - - <1/<1 <0,05 

Водородный показатель, рН 
6-9 

 

30.03.2021 - - - - 8,0/7,4 - 

Температура, оС 
60-75 

 

30.03.2021 - - - - 54,0/54,0  

Железо общее, мг/дм3 
0,3 

 

30.03.2021 - - - - 0,09/8,6 0/28,7 

Хлор остаточный свободный, мг/дм3 
0,3-0,5 

 

30.03.2021 - - - - <0,01/<0,01 0 

ОМЧ, КОЕ в 1 мл 
50 

 

30.03.2021 - - - - 66/0 1,32/0 

ОКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

 

30.03.2021 - - - - 
не обнаружено/  

не обнаружено 
- 

ТКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

 

30.03.2021 - - - - 
не обнаружено/  

не обнаружено 
- 

Сероводород и сульфиды, мкг/дм3 
0,02 

 

30.03.2021 - - - - <50/<50 - 
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Наименование показателей,  

ед. измерения 

ПДК по 

СанПиН  

2.1.3684-21 

Перед установкой  

водоподготовки 

После водоподготовки Распределительная сеть 

Результаты 
Доли 

ПДК 
Результаты Доли ПДК 

Результаты Доли ПДК 

Запах, балл 
2 

 

29.06.2021 - - - - 0/0 0/0 

Цветность, град. цв. 
20 

 

29.06.2021 - - - - <1/8,6 <0,05/0,43 

Мутность, ЕМФ 
2,6 

 

29.06.2021 - - - - <1/<1 <0,05 

Водородный показатель, рН 
6-9 

 

29.06.2021 - - - - 8,0/7,4 - 

Температура, оС 
60-75 

 

29.06.2021 - - - - 54,0/54,0  

Железо общее, мг/дм3 
0,3 

 

29.06.2021 - - - - 0,09/8,6 0/28,7 

Хлор остаточный свободный, мг/дм3 
0,3-0,5 

 

29.06.2021 - - - - <0,01/<0,01 0 

ОМЧ, КОЕ в 1 мл 
50 

 

29.06.2021 - - - - 66/0 1,32/0 

ОКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

 

29.06.2021 - - - - 
не обнаружено/  

не обнаружено 
- 

ТКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

 

29.06.2021 - - - - 
не обнаружено/  

не обнаружено 
- 

Сероводород и сульфиды, мкг/дм3 
0,02 

 

29.06.2021 - - - - <50/<50 - 
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Наименование показателей,  

ед. измерения 

ПДК по 

СанПиН  

2.1.3684-21 

Перед установкой  

водоподготовки 

После водоподготовки Распределительная сеть 

Результаты 
Доли 

ПДК 
Результаты Доли ПДК 

Результаты Доли ПДК 

Запах, балл 
2 

 

28.09.2021 - - - - 0/0 0/0 

Привкус, балл. 
20 

 

28.09.2021 - - - - 0/0 0/0 

Мутность, ЕМФ 
2,6 

 

28.09.2021 - - - - 1,7/1,1 0,65/0,42 

Водородный показатель, рН 
6-9 

 

28.09.2021 - - - - 7,9/8,1 - 

Температура, оС 
60-75 

 

28.09.2021 - - - - 54,0/54,0 - 

Железо общее, мг/дм3 
0,3 

 

28.09.2021 - - - - 0,13/0,12 0,43/0,4 

Хлор остаточный свободный, мг/дм3 
0,3-0,5 

 

28.09.2021 - - - - <0,01/<0,01 0 

ОМЧ, КОЕ в 1 мл 
50 

 

28.09.2021 - - - - 15/32 0,3/0,6 

ОКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

 

28.09.2021 - - - - 
не обнаружено/  

не обнаружено 0 

ТКБ, КОЕ в 100 мл 
Отсут. 

 

28.09.2021 - - - - не обнаружено/  

не обнаружено 
0 

Колифаги, БОЕ в 100 мл   

28.09.2021 Отсут. - - - - 
не обнаружено/  

не обнаружено 
0 

Алюминий, мг/дм3 
0,02 

 

28.09.2021 - - - - <0,04/<0,04 0,2/0,2 
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Наименование показателей,  

ед. измерения 

ПДК по 

СанПиН  

2.1.3684-21 

Перед установкой  

водоподготовки 

После водоподготовки Распределительная сеть 

Результаты 
Доли 

ПДК 
Результаты Доли ПДК 

Результаты Доли ПДК 

Запах, балл 
2 

 

11.11.2021 - - - - 0/0 0/0 

Цветность, град. цв. 
20 

 

11.11.2021 - - - - 22,1/18,6 1,1/0,93 

Мутность, ЕМФ 
2,6 

 

11.11.2021 - - - - 2,2/1,6 0,85/0,62 

Водородный показатель, рН 
6-9 

 

11.11.2021 - - - - 8,2/8,2 - 

Температура, оС 
60-75 

 

11.11.2021 - - - - 34,0/34,0 - 

Железо общее, мг/дм3 
0,3 

 

11.11.2021 - - - - 0,17/0,14 0,6/0,5 

Хлор остаточный свободный, мг/дм3 
0,3-0,5 

 

11.11.2021 - - - - <0,01/<0,01 0 

ОМЧ, КОЕ в 1 мл 
50 

 

11.11.2021 - - - - 26/0 0,52/0 

ОКБ, КОЕ в 100 мл 

Отсут. 

 

11.11.2021 - - - - 
не обнаружено/  

не обнаружено 0 

ТКБ, КОЕ в 100 мл 
Отсут. 

 

11.11.2021 - - - - 
не обнаружено/  

не обнаружено 
0 

Колифаги, БОЕ в 100 мл   

11.11.2021 Отсут. - - - - 
не обнаружено/  

не обнаружено 
0 

Алюминий, мг/дм3 
0,02 

 

11.11.2021 - - - - <0,04/<0,04 0,2/0,2 
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Продолжение таблицы 8. Результаты контроля качества воды, поступающей и потребляемой для  

хозяйственно-бытовых и производственных нужд – горячая вода (Резервуарный парк) 

 

Наименование показателей,  

ед. измерения 

ПДК по 

СанПиН  

2.1.4.1074-01 

Перед установкой  

водоподготовки 

После водоподготовки Распределительная сеть 

Результаты Доли ПДК Результаты Доли ПДК 
Результаты Доли ПДК 

Запах, балл 
2 

      

30.03.2021 - - - - 0 0 

Цветность, град. цв. 
20 

- -     

30.03.2021 - - - - <1 <0,05 

Мутность, ЕМФ 
2,6 

- -     

30.03.2021 - - - - <1 <0,4 

Водородный показатель, рН 
6-9 

- -     

30.03.2021 - - - - 7,8 - 

Температура, оС 
60-75 

- -     

30.03.2021 - - - - 50,0  

Железо общее, мг/дм3 
0,3 

- -     

30.03.2021 - - - - 0,07 0,23 

Хлор остаточный свободный, мг/дм3 
0,3-0,5 

- -     

30.03.2021 - - - - <0,01 - 

ОМЧ, КОЕ в 1 мл 
50 

- -     

30.03.2021 - - - - 141 2,82 

ОКБ, КОЕ в 100 мл 
Отсут. 

- -     

30.03.2021 - - - - не обнаружено 0 

ТКБ, КОЕ в 100 мл 
Отсут. 

- -     

30.03.2021 - - - - не обнаружено 0 

Сероводород и сульфиды, мкг/дм3 
0,02 

- -     

30.03.2021 - - - - <50 - 
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Наименование показателей,  

ед. измерения 

ПДК по 

СанПиН  

2.1.3684-21 

Перед установкой  

водоподготовки 

После водоподготовки Распределительная сеть 

Результаты Доли ПДК Результаты Доли ПДК 
Результаты Доли ПДК 

Запах, балл 
2 

      

29.06.2021 - - - - 0 0 

Цветность, град. цв. 
20 

- -     

29.06.2021 - - - - <1 <0,05 

Мутность, ЕМФ 
2,6 

- -     

29.06.2021 - - - - <1 <0,4 

Водородный показатель, рН 
6-9 

- -     

29.06.2021 - - - - 7,8 - 

Температура, оС 
60-75 

- -     

29.06.2021 - - - - 50,0  

Железо общее, мг/дм3 
0,3 

- -     

29.06.2021 - - - - 0,07 0,23 

Хлор остаточный свободный, мг/дм3 
0,3-0,5 

- -     

29.06.2021 - - - - <0,01 - 

ОМЧ, КОЕ в 1 мл 
50 

- -     

29.06.2021 - - - - 141 2,82 

ОКБ, КОЕ в 100 мл 
Отсут. 

- -     

29.06.2021 - - - - не обнаружено 0 

ТКБ, КОЕ в 100 мл 
Отсут. 

- -     

29.06.2021 - - - - не обнаружено 0 

Сероводород и сульфиды, мкг/дм3 
0,02 

- -     

29.06.2021 - - - - <50 - 

 

 
 



 61 

Наименование показателей,  

ед. измерения 

ПДК по 

СанПиН  

2.1.3684-21 

Перед установкой  

водоподготовки 

После водоподготовки Распределительная сеть 

Результаты Доли ПДК Результаты Доли ПДК 
Результаты Доли ПДК 

Запах, балл 
2 

      

28.09.2021 - - - - 0 0 

Привкус, балл 
20 

- -     

28.09.2021 - - - - 0 0 

Мутность, ЕМФ 
2,6 

- -     

28.09.2021 - - - - <1 <0,4 

Водородный показатель, рН 
6-9 

- -     

28.09.2021 - - - - 7,5 - 

Температура, оС 
60-75 

- -     

28.09.2021 - - - - 50,0 - 

Железо общее, мг/дм3 
0,3 

- -     

28.09.2021 - - - - <0,05 0 

Хлор остаточный свободный, мг/дм3 
0,3-0,5 

- -     

28.09.2021 - - - - <0,01 - 

ОМЧ, КОЕ в 1 мл 
50 

- -     

28.09.2021 - - - - 17 0,34 

ОКБ, КОЕ в 100 мл 
Отсут. 

- -     

28.09.2021 - - - - не обнаружено 0 

ТКБ, КОЕ в 100 мл 
Отсут. 

- -     

28.09.2021 - - - - не обнаружено 0 

Колифаги, БОЕ в 100 мл 
Отсут. 

- -     

29.06.2021 - - - - не обнаружено 0 
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Наименование показателей,  

ед. измерения 

ПДК по 

СанПиН  

2.1.3684-21 

Перед установкой  

водоподготовки 

После водоподготовки Распределительная сеть 

Результаты Доли ПДК Результаты Доли ПДК 
Результаты Доли ПДК 

Запах, балл 
2 

      

11.11.2021 - - - - 0 0 

Цветность, град. цв. 
20 

- -     

11.11.2021 - - - - 0 0 

Мутность, ЕМФ 
2,6 

- -     

11.11.2021 - - - - <1 <0,4 

Водородный показатель, рН 
6-9 

- -     

11.11.2021 - - - - 7,6 - 

Температура, оС 
60-75 

- -     

11.11.2021 - - - - 38,0 - 

Железо общее, мг/дм3 
0,3 

- -     

11.11.2021 - - - - <0,05 0 

Хлор остаточный свободный, мг/дм3 
0,3-0,5 

- -     

11.11.2021 - - - - <0,01 - 

ОМЧ, КОЕ в 1 мл 
50 

- -     

11.11.2021 - - - - 88 1,76 

ОКБ, КОЕ в 100 мл 
Отсут. 

- -     

11.11.2021 - - - - 25 2 

ТКБ, КОЕ в 100 мл 
Отсут. 

- -     

11.11.2021 - - - - 25 2 

Колифаги, БОЕ в 100 мл 
Отсут. 

- -     

11.11.2021 - - - - не обнаружено 0 
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Таблица 9. Результаты контроля качества очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 

Показатели качества,  

ед. измерения 

Установка очистки бытовых сточных вод (УОБС) Канализационный  

выпуск в карту  
На входе  На выходе  

Паспортные 

данные 

Результат 

 анализа 

Доли 

ПДК 

Паспортные 

данные 

Результат 

анализа 

Доли 

ПДК 

ПДК 

рыбхоз. 

значения 

Результат 

анализа 

Доли 

ПДК 

20.01.2021 / температура, °С 

отсутствуют 

11,0 - 

отсутствуют 

- - - - - 

24.02.2021 / температура, °С 5,0 - - - - - - 

29.03.2021 / температура, °С 12,0 - - - - - - 

20.01.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

0,2 - 

отсутствуют 

6,0 - - - - 

24.02.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 1,3 - 1,8 - - - - 

29.03.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 0,31 - 1,5 - - - - 

20.01.2021 / ион аммония, мг/дм3 

отсутствуют 

87,2 - 

отсутствуют 

28,6 - - - - 

24.02.2021 / ион аммония, мг/дм3 20,5 - 15,7 - - - - 

29.03.2021 / ион аммония, мг/дм3 48,9 - 20,9 - - - - 

20.01.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

10,9 - 

отсутствуют 

9,3 - - - - 

24.02.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 3,6 - 7,5 - - - - 

29.03.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 10,4 - 12,0 - - - - 

20.01.2021 / АПАВ, мг/дм3 

отсутствуют 

2,9 - 

отсутствуют 

0,6 - - - - 

24.02.2021 / АПАВ, мг/дм3 0,6 - 0,5 - - - - 

29.03.2021 / АПАВ, мг/дм3 1,5 - 0,5 - - - - 

20.01.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

0,6 - 

отсутствуют 

43,0 - - - - 

24.02.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 7,4 - 4,3 - - - - 

29.03.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 0,39 - 43,0 - - - - 

20.01.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 

отсутствуют 

0,2 - 

отсутствуют 

<0,02 - - - - 

24.02.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 0,1 - <0,02 - - - - 

29.03.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 0,05 - 0,04 - - - - 
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20.01.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 

250,0 

1551,0 6,2 

<5 

45,0 <9 - - - 

24.02.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 95,0 0,38 47,0 <9,4 - - - 

29.03.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 165,0 0,66 16,0 3,2 - - - 

20.01.2021 / БПКполн, мг/дм3 

280,0 

179,9 0,64 

<15 

40,3 2,7 - - - 

24.02.2021 / БПКполн, мг/дм3 19,7 0,07 5,1 0,34 - - - 

29.03.2021 / БПКполн, мг/дм3 98,5 0,35 6,0 0,4 - - - 

20.01.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 

отсутствуют 

8,5 - 

отсутствуют 

- - - - - 

24.02.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 8,1 - - - - - - 

29.03.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 8,1 - - - - - - 

20.01.2021 / водородный показатель, рН 

отсутствуют 

7,9 - 

отсутствуют 

7,5 - - - - 

24.02.2021 / водородный показатель, рН 7,5 - 7,5 - - - - 

29.03.2021 / водородный показатель, рН 8,3 - 7,9 - - - - 

 

26.04.2021 / температура, °С 

отсутствуют 

15,0 - 

отсутствуют 

- - - - - 

24.05.2021 / температура, °С 16,0 - - - - - - 

29.06.2021 / температура, °С  - - - - - - 

26.04.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

0,28 - 

отсутствуют 

1,2 - - - - 

24.05.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 0,15 - 1,1 - - - - 

29.06.2021 / нитрит-ион, мг/дм3  -  - - - - 

26.04.2021 / ион аммония, мг/дм3 

отсутствуют 

46,2 - 

отсутствуют 

19,6 - - - - 

24.05.2021 / ион аммония, мг/дм3 15,4 - 10,5 - - - - 

29.06.2021 / ион аммония, мг/дм3  -  - - - - 

26.04.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

10,1 - 

отсутствуют 

11,6 - - - - 

24.05.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 5,5 - 5,5 - - - - 

29.06.2021 / фосфат-ион, мг/дм3  -  - - - - 

26.04.2021 / АПАВ, мг/дм3 

отсутствуют 

1,2 - 

отсутствуют 

0,6 - - - - 

24.05.2021 / АПАВ, мг/дм3 1,9 - 0,19 - - - - 

29.06.2021 / АПАВ, мг/дм3  -  - - - - 
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26.04.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

0,5 - 

отсутствуют 

41,2 - - - - 

24.05.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 2,0 - >100 - - - - 

29.06.2021 / нитрат-ион, мг/дм3  -  - - - - 

26.04.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 

отсутствуют 

<0,02 - 

отсутствуют 

0,03 - - - - 

24.05.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 0,6 - <0,02 - - - - 

29.06.2021 / нефтепродукты, мг/дм3  -  - - - - 

26.04.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 

250,0 

160,0 0,64 

<5 

14,0 2,8 - - - 

24.05.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 279,0 1,12 49,0 9,8 - - - 

29.06.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3     - - - 

24.04.2021 / БПКполн, мг/дм3 

280,0 

91,9 0,33 

<15 

6,4 0,43 - - - 

24.05.2021 / БПКполн, мг/дм3 90,5 0,32 12,2 0,81 - - - 

29.06.2021 / БПКполн, мг/дм3     - - - 

26.04.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 

отсутствуют 

8,4 - 

отсутствуют 

- - - - - 

24.05.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 8,5 - - - - - - 

29.06.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3  - - - - - - 

26.04.2021 / водородный показатель, рН 

отсутствуют 

8,2 - 

отсутствуют 

8,0 - - - - 

24.05.2021 / водородный показатель, рН 7,4 - 8,0 - - - - 

29.06.2021 / водородный показатель, рН  -  - - - - 

 

07.07.2021 / температура, °С 

отсутствуют 

28 - 

отсутствуют 

- - - - - 

31.08.2021 / температура, °С 25 - - - - - - 

27.09.2021 / температура, °С 22 - - - - - - 

07.07.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

0,19 - 

отсутствуют 

1,5 - - - - 

31.08.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 0,17 - 1,3 - - - - 

27.09.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 0,18 - 0,07 - - - - 

07.07.2021 / ион аммония, мг/дм3 

отсутствуют 

72,9 - 

отсутствуют 

35,2 - - - - 

31.08.2021 / ион аммония, мг/дм3 70,1 - 30,1 - - - - 

27.09.2021 / ион аммония, мг/дм3 9,4 - 0,8 - - - - 
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07.07.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

6,6 - 

отсутствуют 

5,4 - - - - 

31.08.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 6,8 - 5,1 - - - - 

27.09.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 23,0 - 27,0 - - - - 

07.07.2021 / АПАВ, мг/дм3 

отсутствуют 

1,3 - 

отсутствуют 

0,13 - - - - 

31.08.2021 / АПАВ, мг/дм3 1,1 - 0,16 - - - - 

27.09.2021 / АПАВ, мг/дм3 0,6 - 0,17 - - - - 

07.07.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

0,26 - 

отсутствуют 

39,1 - - - - 

31.08.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 0,3 - 36,7 - - - - 

27.09.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 0,7 - >100 - - - - 

07.07.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 

отсутствуют 

0,8 - 

отсутствуют 

<0,02 - - - - 

31.08.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 0,7 - <0,02 - - - - 

27.09.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 0,9 - 0,28 - - - - 

07.07.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 

250,0 

234,0 0,94 

<5 

67,0 13,4 - - - 

31.08.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 227,0 0,91 61,0 12,2 - - - 

27.09.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 135,0 0,54 50,0 10,0 - - - 

07.07.2021 / БПКполн, мг/дм3 

280,0 

53,3 0,19 

<15 

29,0 1,9 - - - 

31.08.2021 / БПКполн, мг/дм3 58,1 0,21 34,7 2,3 - - - 

27.09.2021 / БПКполн, мг/дм3 86,8 0,31 <0,7 0,05 - - - 

07.07.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 

отсутствуют 

8,1 - 

отсутствуют 

- - - - - 

31.08.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 8,5 - - - - - - 

27.09.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 7,2 - - - - - - 

07.07.2021 / водородный показатель, рН 

отсутствуют 

7,9 - 

отсутствуют 

7,1 - - - - 

31.08.2021 / водородный показатель, рН 7,7 - 8,1 - - - - 

27.09.2021 / водородный показатель, рН 7,8 - 6,3 - - - - 

 

25.10.2021 / температура, °С 

отсутствуют 

18,0 - 

отсутствуют 

- - - - - 

10.11.2021 / температура, °С 17,0 - - - - - - 

13.12.2021 / температура, °С 12,0 - - - - - - 
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25.10.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

>10 - 

отсутствуют 

1,3 - - - - 

10.11.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 0,12 - 1,5 - - - - 

13.12.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 0,36 - 0,9 - - - - 

25.10.2021 / ион аммония, мг/дм3 

отсутствуют 

21,1 - 

отсутствуют 

3,5 - - - - 

10.11.2021 / ион аммония, мг/дм3 >150 - 77,4 - - - - 

13.12.2021 / ион аммония, мг/дм3 >150 - 48,7 - - - - 

25.10.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

11,1 - 

отсутствуют 

1,3 - - - - 

10.11.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 25,3 - 30,3 - - - - 

13.12.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 29,3 - 28,4 - - - - 

25.10.2021 / АПАВ, мг/дм3 

отсутствуют 

0,7 - 

отсутствуют 

0,06 - - - - 

10.11.2021 / АПАВ, мг/дм3 1,5 - 0,6 - - - - 

13.12.2021 / АПАВ, мг/дм3 3,2 - 0,5 - - - - 

25.10.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

38,5 - 

отсутствуют 

25,1 - - - - 

10.11.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 0,5 - >100 - - - - 

13.12.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 0,7 - 42,9 - - - - 

25.10.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 

отсутствуют 

0,7 - 

отсутствуют 

<0,02 - - - - 

10.11.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 0,6 - <0,02 - - - - 

13.12.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 0,6 - <0,02 - - - - 

25.10.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 

250,0 

189,0 0,76 

<5 

52,0 10,4 - - - 

10.11.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 112,0 0,45 89,0 17,8 - - - 

13.12.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 261,0 1,04 33,0 6,6 - - - 

25.10.2021 / БПКполн, мг/дм3 

280,0 

118,5 0,42 

<15 

<0,7 - - - - 

10.11.2021 / БПКполн, мг/дм3 156,6 0,56 7,0 0,47 - - - 

13.12.2021 / БПКполн, мг/дм3 249,7 0,89 2,9 0,19 - - - 

25.10.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 

отсутствуют 

9,1 - 

отсутствуют 

- - - - - 

10.11.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 8,5 - - - - - - 

13.12.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 8,5 - - - - - - 
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25.10.2021 / водородный показатель, рН 

отсутствуют 

7,6 - 

отсутствуют 

7,8 - - - - 

10.11.2021 / водородный показатель, рН 7,9 - 7,8 - - - - 

13.12.2021 / водородный показатель, рН 8,9 - 8,1 - - - - 

 

Продолжение таблицы 9 

Показатели качества,  

ед. измерения 

Установка очистки бытовых сточных вод (КОУ-12) Канализационный  

выпуск в карту  
На входе  На выходе  

Паспортные 

данные 

Результат 

 анализа 

Доли 

ПДК 

Паспортные 

данные 

Результат 

анализа 

Доли 

ПДК 

ПДК 

рыбхоз. 

значения 

Результат 

анализа 

Доли 

ПДК 

20.01.2021 / температура, °С 

отсутствуют 

14,0 - 

отсутствуют 

- - - - - 

24.02.2021 / температура, °С - - - - - - - 

29.03.2021 / температура, °С 16,0 - - - - - - 

20.01.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

6,2 - 

отсутствуют 

5,7  - - - 

24.02.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 - - - - - - - 

29.03.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 3,5 - 1,9 - - - - 

20.01.2021 / ион аммония, мг/дм3 

отсутствуют 

22,1 - 

отсутствуют 

23,6 - - - - 

24.02.2021 / ион аммония, мг/дм3 - - - - - - - 

29.03.2021 / ион аммония, мг/дм3 19,8 - 31,9 - - - - 

20.01.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

3,7 - 

отсутствуют 

3,7 - - - - 

24.02.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 - - - - - - - 

29.03.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 5,5 - 10,7 - - - - 

20.01.2021 / АПАВ, мг/дм3 

отсутствуют 

1,1 - 

отсутствуют 

1,0 - - - - 

24.02.2021 / АПАВ, мг/дм3 - - - - - - - 

29.03.2021 / АПАВ, мг/дм3 0,5 - 0,5 - - - - 
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20.01.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

2,8 - 

отсутствуют 

13,2 - - - - 

24.02.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 - - - - - - - 

29.03.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 21,0 - 17,2 - - - - 

20.01.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 

отсутствуют 

0,2 - 

отсутствуют 

0,03 - - - - 

24.02.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 - - - - - - - 

29.03.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 0,07 - 0,023 - - - - 

20.01.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 

325,0 

92,0 0,28 

<16 

90,0 5,6 - - - 

24.02.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 - - - - - - - 

29.03.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 94,0 0,29 88,0 5,5 - - - 

20.01.2021 / БПКполн, мг/дм3 

300,0 

86,8 0,29 

<15 

63,5 4,2 - - - 

24.02.2021 / БПКполн, мг/дм3 - - - - - - - 

29.03.2021 / БПКполн, мг/дм3 58,0 0,19 7,0 0,47 - - - 

20.01.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 

отсутствуют 

4,2 - 

отсутствуют 

- - - - - 

24.02.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 - - - - - - - 

29.03.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 8,1 - - - - - - 

20.01.2021 / водородный показатель, рН 

отсутствуют 

7,9 - 

отсутствуют 

7,6 - - - - 

24.02.2021 / водородный показатель, рН - - 7,5 - - - - 

29.03.2021 / водородный показатель, рН  - 8,3 - - - - 
 

26.04.2021 / температура, °С 

отсутствуют 

17,0 - 

отсутствуют 

- - - - - 

24.05.2021 / температура, °С 17,0 - - - - - - 

29.06.2021 / температура, °С  - - - - - - 

26.04.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

3,2 - 

отсутствуют 

2,1  - - - 

24.05.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 1,6 - 0,7 - - - - 

29.06.2021 / нитрит-ион, мг/дм3  -  - - - - 

26.04.2021 / ион аммония, мг/дм3 

отсутствуют 

17,0 - 

отсутствуют 

30,1 - - - - 

24.05.2021 / ион аммония, мг/дм3 1,1 - 23,0 - - - - 

29.06.2021 / ион аммония, мг/дм3  -  - - - - 
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26.04.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

5,7 - 

отсутствуют 

10,3 - - - - 

24.05.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 4,2 - 5,5 - - - - 

29.06.2021 / фосфат-ион, мг/дм3  -  - - - - 

26.04.2021 / АПАВ, мг/дм3 

отсутствуют 

0,5 - 

отсутствуют 

0,5 - - - - 

24.05.2021 / АПАВ, мг/дм3 0,6 - 0,23 - - - - 

29.06.2021 / АПАВ, мг/дм3  -  - - - - 

26.04.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

20,6 - 

отсутствуют 

16,8 - - - - 

24.05.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 14,4 - 1,4 - - - - 

29.06.2021 / нитрат-ион, мг/дм3  -  - - - - 

26.04.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 

отсутствуют 

0,05 - 

отсутствуют 

0,03 - - - - 

24.05.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 0,34 - 0,06 - - - - 

29.06.2021 / нефтепродукты, мг/дм3  -  - - - - 

26.04.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 

325,0 

91,0 0,28 

<16 

81,0 5,06 - - - 

24.05.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 993,9 3.06 79,0 4,94 - - - 

29.06.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3     - - - 

24.04.2021 / БПКполн, мг/дм3 

300,0 

55,6 0,19 

<15 

7,4 0,49 - - - 

24.05.2021 / БПКполн, мг/дм3 <0,7 - <0,7 <0,05 - - - 

29.06.2021 / БПКполн, мг/дм3     - - - 

26.04.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 

отсутствуют 

8,2 - 

отсутствуют 

- - - - - 

24.05.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 11,1 - - - - - - 

29.06.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3  - - - - - - 

26.04.2021 / водородный показатель, рН 

отсутствуют 

8,0 - 

отсутствуют 

8,2 - - - - 

24.05.2021 / водородный показатель, рН 8,0 - 7,9 - - - - 

29.06.2021 / водородный показатель, рН  -  - - - - 
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07.07.2021 / температура, °С 

отсутствуют 

21,0 - 

отсутствуют 

- - - - - 

31.08.2021 / температура, °С 19,0 - - - - - - 

27.09.2021 / температура, °С 24,0 - - - - - - 

07.07.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

1,7 - 

отсутствуют 

4,9  - - - 

31.08.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 1,4 - 4,2 - - - - 

27.09.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 0,45 - 0,64 - - - - 

07.07.2021 / ион аммония, мг/дм3 

отсутствуют 

33,0 - 

отсутствуют 

14,9 - - - - 

31.08.2021 / ион аммония, мг/дм3 32,4 - 14,1 - - - - 

27.09.2021 / ион аммония, мг/дм3 0,5 - 72,5 - - - - 

07.07.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

65,6 - 

отсутствуют 

5,1 - - - - 

31.08.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 5,3 - 4,9 - - - - 

27.09.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 21,5 - 26,9 - - - - 

07.07.2021 / АПАВ, мг/дм3 

отсутствуют 

0,8 - 

отсутствуют 

0,16 - - - - 

31.08.2021 / АПАВ, мг/дм3 0,7 - 0,18 - - - - 

27.09.2021 / АПАВ, мг/дм3 0,09 - 0,16 - - - - 

07.07.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

4,5 - 

отсутствуют 

26,4 - - - - 

31.08.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 4,2 - 24,3 - - - - 

27.09.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 65,6 - 0,8 - - - - 

07.07.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 

отсутствуют 

1,3 - 

отсутствуют 

0,4 - - - - 

31.08.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 1,2 - 0,33 - - - - 

27.09.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 0,35 - 0,16 - - - - 

07.07.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 

325,0 

1456,0 4,5 

<16 

38,0 2,4 - - - 

31.08.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 1408,0 4,3 33,0 2,1 - - - 

27.09.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 52,0 0,2 50,0 3,1 - - - 
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07.07.2021 / БПКполн, мг/дм3 

300,0 

75,2 0,25 

<15 

5,1 0,3 - - - 

31.08.2021 / БПКполн, мг/дм3 71,9 0,24 6,0 0,4 - - - 

27.09.2021 / БПКполн, мг/дм3 2,1 0,007 63,5 4,2 - - - 

07.07.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 

отсутствуют 

7,8 - 

отсутствуют 

- - - - - 

31.08.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 7,5 - - - - - - 

27.09.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 8,1 - - - - - - 

07.07.2021 / водородный показатель, рН 

отсутствуют 

8,0 - 

отсутствуют 

8,5 - - - - 

31.08.2021 / водородный показатель, рН 8,2 - 7,8 - - - - 

27.09.2021 / водородный показатель, рН 8,2 - 7,9 - - - - 
 

25.10.2021 / температура, °С 

отсутствуют 

18,0 - 

отсутствуют 

- - - - - 

10.11.2021 / температура, °С 21,0 - - - - - - 

13.12.2021 / температура, °С 19,0 - - - - - - 

25.10.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

0,28 - 

отсутствуют 

>10  - - - 

10.11.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 0,33 - 0,36 - - - - 

13.12.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 0,3 - 0,25 - - - - 

25.10.2021 / ион аммония, мг/дм3 

отсутствуют 

58,4 - 

отсутствуют 

71,2 - - - - 

10.11.2021 / ион аммония, мг/дм3 78,2 - 79,0 - - - - 

13.12.2021 / ион аммония, мг/дм3 82,7 - 0,5 - - - - 

25.10.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

11,8 - 

отсутствуют 

18,8 - - - - 

10.11.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 20,4 - 18,9 - - - - 

13.12.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 17,8 - 5,1 - - - - 

25.10.2021 / АПАВ, мг/дм3 

отсутствуют 

1,8 - 

отсутствуют 

0,57 - - - - 

10.11.2021 / АПАВ, мг/дм3 4,4 - 2,0 - - - - 

13.12.2021 / АПАВ, мг/дм3 1,4 - 0,5 - - - - 

25.10.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

1,1 - 

отсутствуют 

>100 - - - - 

10.11.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 1,6 - 0,6 - - - - 

13.12.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 1,9 - 40,7 - - - - 
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25.10.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 

отсутствуют 

0,14 - 

отсутствуют 

<0,02 - - - - 

10.11.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 0,15 - <0,02 - - - - 

13.12.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 0,4 - 0,06 - - - - 

25.10.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 

325,0 

250,0 0,78 

<16 

68,0 4,25 - - - 

10.11.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 140,0 0,43 47,0 2,94 - - - 

13.12.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 10,0 0,03 30,0 1,88 - - - 

25.10.2021 / БПКполн, мг/дм3 

300,0 

179,9 0,6 

<15 

51,9 3,46 - - - 

10.11.2021 / БПКполн, мг/дм3 179,9 0,6 90,5 6,03 - - - 

13.12.2021 / БПКполн, мг/дм3 95,2 0,32 5,7 0,38 - - - 

25.10.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 

отсутствуют 

9,4 - 

отсутствуют 

- - - - - 

10.11.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 8,5 - - - - - - 

13.12.2021 / растворенный кислород, мгО2/дм3 7,8 - - - - - - 

25.10.2021 / водородный показатель, рН 

отсутствуют 

8,1 - 

отсутствуют 

7,6 - - - - 

10.11.2021 / водородный показатель, рН 7,7 - 7,9 - - - - 

13.12.2021 / водородный показатель, рН 8,9 - 8,4 - - - - 

 

 

Таблица 10. Результаты контроля качества очистки производственных сточных вод 
 

Показатели качества,  

ед. измерения 

Установка очистки производственных сточных вод 

На входе На выходе 

Паспортные 

данные 

Результат 

анализа 
Доли ПДК* 

Паспортные 

данные 

Результат 

анализа 
Доли ПДК* 

20.01.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

<0,02 - 

отсутствуют 

0,15 - 

24.02.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 0,13 - 0,07 - 

29.03.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 0,11 - 0,06 - 

20.01.2021 / ион аммония, мг/дм3 

отсутствуют 

0,3 - 

отсутствуют 

0,7 - 

24.02.2021 / ион аммония, мг/дм3 1,3 - <0,05 - 

29.03.2021 / ион аммония, мг/дм3 2,7 - 0,1 - 
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20.01.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

0,07 - 

отсутствуют 

0,14 - 

24.02.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 0,07 - <0,05 - 

29.03.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 <0,05 - <0,05 - 

20.01.2021 / АПАВ, мг/дм3 

отсутствуют 

- - 

отсутствуют 

0,06 - 

24.02.2021 / АПАВ, мг/дм3 - - 0,08 - 

29.03.2021 / АПАВ, мг/дм3 - - 0,05 - 

20.01.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

8,6  

отсутствуют 

8,1 - 

24.02.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 5,2  5,3 - 

29.03.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 2,1  4,7 - 

20.01.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 

2-5 

<0,02 - 

<1 

<0,02 - 

24.02.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 <0,02 - <0,02 - 

29.03.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 <0,02 - <0,02 - 

20.01.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 

50 

17,0 0,34 

<15 

<3 <0,2 

24.02.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 14,0 0,28 18,0 1,2 

29.03.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 61,0 1,22 12,0 0,8 

20.01.2021 / БПКполн, мг/дм3 

6-18 

1,9 - 

<6  

2,9 <0,48 

24.02.2021 / БПКполн, мг/дм3 4,1 - 3,7 <0,62 

29.03.2021 / БПКполн, мг/дм3 8,4 - 5,1 <0,85 

20.01.2021 / водородный показатель, мг/дм3 

отсутствуют 

- - 

отсутствуют 

7,6 - 

24.02.2021 / водородный показатель, мг/дм3 - - 8,1 - 

29.03.2021 / водородный показатель, мг/дм3 - - 8,1 - 

20.01.2021 / сульфаты, мг/дм3 

отсутствуют 

- - 

отсутствуют 

<50 - 

24.02.2021 / сульфаты, мг/дм3 - - <50 - 

29.03.2021 / сульфаты, мг/дм3 - - <50 - 

20.01.2021 / хлориды, мг/дм3 

отсутствуют 

- - 

отсутствуют 

51,4 - 

24.02.2021 / хлориды, мг/дм3 - - 47,5 - 

29.03.2021 / хлориды, мг/дм3 - - 49,6 - 
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26.04.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

<0,02 - 

отсутствуют 

0,15 - 

24.05.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 0,13 - 0,07 - 

29.06.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 0,11 - 0,06 - 

26.04.2021 / ион аммония, мг/дм3 

отсутствуют 

0,3 - 

отсутствуют 

0,7 - 

24.05.2021 / ион аммония, мг/дм3 1,3 - <0,05 - 

29.06.2021 / ион аммония, мг/дм3 2,7 - 0,1 - 

26.04.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

0,07 - 

отсутствуют 

0,14 - 

24.05.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 0,07 - <0,05 - 

29.06.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 <0,05 - <0,05 - 

26.04.2021 / АПАВ, мг/дм3 

отсутствуют 

- - 

отсутствуют 

0,06 - 

24.05.2021 / АПАВ, мг/дм3 - - 0,08 - 

29.06.2021 / АПАВ, мг/дм3 - - 0,05 - 

26.04.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

8,6  

отсутствуют 

8,1 - 

24.05.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 5,2  5,3 - 

29.06.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 2,1  4,7 - 

26.04.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 

2-5 

<0,02 - 

<1 

<0,02 - 

24.05.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 <0,02 - <0,02 - 

29.06.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 <0,02 - <0,02 - 

26.04.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 

50 

17,0 0,34 

<15 

<3 <0,2 

24.05.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 14,0 0,28 18,0 1,2 

29.06.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 61,0 1,22 12,0 0,8 

24.04.2021 / БПКполн, мг/дм3 

6-18 

1,9 - 

<6  

2,9 <0,48 

24.05.2021 / БПКполн, мг/дм3 4,1 - 3,7 <0,62 

29.06.2021 / БПКполн, мг/дм3 8,4 - 5,1 <0,85 

26.04.2021 / водородный показатель, мг/дм3 

отсутствуют 

- - 

отсутствуют 

7,6 - 

24.05.2021 / водородный показатель, мг/дм3 - - 8,1 - 

29.06.2021 / водородный показатель, мг/дм3 - - 8,1 - 
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26.04.2021 / сульфаты, мг/дм3 

отсутствуют 

- - 

отсутствуют 

<50 - 

24.05.2021 / сульфаты, мг/дм3 - - <50 - 

29.06.2021 / сульфаты, мг/дм3 - - <50 - 

26.04.2021 / хлориды, мг/дм3 

отсутствуют 

- - 

отсутствуют 

51,4 - 

24.05.2021 / хлориды, мг/дм3 - - 47,5 - 

29.06.2021 / хлориды, мг/дм3 - - 49,6 - 

 

07.07.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

0,026 - 

отсутствуют 

0,039 - 

31.08.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 0,024 - 0,036 - 

27.09.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 0,12 - 0,024 - 

07.07.2021 / ион аммония, мг/дм3 

отсутствуют 

0,19 - 

отсутствуют 

0,11 - 

31.08.2021 / ион аммония, мг/дм3 0,22 - 0,13 - 

27.09.2021 / ион аммония, мг/дм3 0,06 - 0,06 - 

07.07.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

0,11 - 

отсутствуют 

<0,05 - 

31.08.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 0,14 - <0,05 - 

27.09.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 <0,05 - <0,05 - 

07.07.2021 / АПАВ, мг/дм3 

отсутствуют 

- - 

отсутствуют 

0,03 - 

31.08.2021 / АПАВ, мг/дм3 - - 0,04 - 

27.09.2021 / АПАВ, мг/дм3 - - 0,05 - 

07.07.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

1,9  

отсутствуют 

0,9 - 

31.08.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 1,7  0,8 - 

27.09.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 3,6  5,0 - 

07.07.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 

2-5 

<0,02 - 

<1 

<0,02 - 

31.08.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 <0,02 - <0,02 - 

27.09.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 <0,02 - <0,02 - 

07.07.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 

50 

20,0 0,4 

<15 

13,0 0,87 

31.08.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 24,0 0,5 15,0 1 

27.09.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 <3 0,06 8,0 0,53 
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07.07.2021 / БПКполн, мг/дм3 

6-18 

9,3 - 

<6  

9,7 1,6 

31.08.2021 / БПКполн, мг/дм3 8,4 - 9,3 1,5 

27.09.2021 / БПКполн, мг/дм3 1,4 - 1,9 0,32 

07.07.2021 / водородный показатель, мг/дм3 

отсутствуют 

- - 

отсутствуют 

9,2 - 

31.08.2021 / водородный показатель, мг/дм3 - - 9,0 - 

27.09.2021 / водородный показатель, мг/дм3 - - 8,6 - 

07.07.2021 / сульфаты, мг/дм3 

отсутствуют 

- - 

отсутствуют 

81,5 - 

31.08.2021 / сульфаты, мг/дм3 - - 91,1 - 

27.09.2021 / сульфаты, мг/дм3 - - 62,2 - 

07.07.2021 / хлориды, мг/дм3 

отсутствуют 

- - 

отсутствуют 

2,0 - 

31.08.2021 / хлориды, мг/дм3 - - 21,3 - 

27.09.2021 / хлориды, мг/дм3 - - 25,5 - 

 

25.10.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

0,17 - 

отсутствуют 

0,024 - 

10.11.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 0,14 - <0,02 - 

13.12.2021 / нитрит-ион, мг/дм3 0,022 - <0,02 - 

25.10.2021 / ион аммония, мг/дм3 

отсутствуют 

0,1 - 

отсутствуют 

<0,005 - 

10.11.2021 / ион аммония, мг/дм3 2,0 - 2,8 - 

13.12.2021 / ион аммония, мг/дм3 0,09 - <0,05 - 

25.10.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

<0,05 - 

отсутствуют 

<0,05 - 

10.11.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 <0,05 - <0,05 - 

13.12.2021 / фосфат-ион, мг/дм3 0,11 - <0,05 - 

25.10.2021 / АПАВ, мг/дм3 

отсутствуют 

- - 

отсутствуют 

0,13 - 

10.11.2021 / АПАВ, мг/дм3 - - 0,10 - 

13.12.2021 / АПАВ, мг/дм3 - - 0,06 - 

25.10.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 

отсутствуют 

6,2  

отсутствуют 

6,4 - 

10.11.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 2,0  3,1 - 

13.12.2021 / нитрат-ион, мг/дм3 4,9  2,6 - 
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25.10.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 

2-5 

<0,02 - 

<1 

<0,02 - 

10.11.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 <0,02 - <0,02 - 

13.12.2021 / нефтепродукты, мг/дм3 0,07 0,04 0,03 0,03 

25.10.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 

50 

33,0 0,66 

<15 

23,0 1,5 

10.11.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 94,0 1,88 43,0 2,9 

13.12.2021 / взвешенные вещества, мг/дм3 <3 0,06 <3 0,06 

25.10.2021 / БПКполн, мг/дм3 

6-18 

2,9 - 

<6  

2,3 0,38 

10.11.2021 / БПКполн, мг/дм3 9,7 - <0,5 0,08 

13.12.2021 / БПКполн, мг/дм3 1,9 - 2,3 0,38 

25.10.2021 / водородный показатель, мг/дм3 

отсутствуют 

- - 

отсутствуют 

7,9 - 

10.11.2021 / водородный показатель, мг/дм3 - - 8,2 - 

13.12.2021 / водородный показатель, мг/дм3 - - 7,4 - 

25.10.2021 / сульфаты, мг/дм3 

отсутствуют 

- - 

отсутствуют 

<50 - 

10.11.2021 / сульфаты, мг/дм3 - - <50 - 

13.12.2021 / сульфаты, мг/дм3 - - <50 - 

25.10.2021 / хлориды, мг/дм3 

отсутствуют 

- - 

отсутствуют 

28,4 - 

10.11.2021 / хлориды, мг/дм3 - - 28,4 - 

13.12.2021 / хлориды, мг/дм3 - - 26,9 - 

 

Примечание:  
* - доли ПДК указаны в сравнении с техническими характеристиками ОС согласно имеющихся паспортных данных 
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Таблица 11. Результаты контроля качества подземных вод в районе промплощадки объекта 

 

Место и дата отбора  
Глубина скважины, м Уровень 

грунтовых 

вод, м 

Содержание 

нефтепродуктов 
ПДК нефте-

продуктов 

пит. мг/л 
Доли 

ПДК 
Паспортная  Фактическая 

Наблюдательная скважина №101, 13.12.2021 39,3 38 2,32 0,04 0,4 

0,1 

Наблюдательная скважина №102, 13.12.2021 52,4 36 2,39 0,02 0,2 

Наблюдательная скважина №103, 13.12.2021 40,8 42 25,5 0,07 0,7 

Наблюдательная скважина. №104, 13.12.2021 40,5 4 -* -  

Наблюдательная скважина №105, 13.12.2021 27,1 -** -** - - 

Наблюдательная скважина №106, 13.12.2021 40,1 5 4,0 0,12 1,2 

Наблюдательная скважина №107, 13.12.2021 42,8 45 16,5 0,10 1 

Наблюдательная скважина №108, 13.12.2021 40,0 38 2,12 0,22 2,2 

Наблюдательная скважина №109, 13.12.2021 29,5 26 27 0,17 1,7 

Наблюдательная скважина №110, 13.12.2021 40,2 23 19,5 0,13 1,3 

Примечание: *- на момент обследования скважина засыпана породой;   

                                    ** - отсутствует доступ к скважине 
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Таблица 12. Результаты контроля за объемами образования отходов 

Наименование  

отходов  

по паспорту  

Класс 

опас- 

ности 

Лимит, 

т 

Объем образования, т Объем 

накопле-

ния на ко-

нец квар-

тала/год, т 

Данные по утилизации/размещение 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год 

Объем 

пере-

дачи, т 

Метод 

обраще-

ния 

Наименование 

организации, 

кому передан 

отход 

Реквизиты под-

тверждающего 

документа 

лампы ртутные, 

ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие потреби-

тельские свойства 

4
 7

1
 1

0
1

 0
1

 5
2

 1
 

0,08453 0,001 0,011 0,0032 0,00106 0,016 0,001 0,026 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

растворы, содержа-

щие соли ртути, отра-

ботанные при техни-

ческих испытаниях и 

измерениях 

9
 4

1
 4

5
1

 0
1

 1
0

 1
 

0,5 0,075 0,075 0,065 0,0,075 0,29 0,100 0,34 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

источники беспере-

бойного питания, 

утратившие потреби-

тельские свойства 

4
 8

1
 2

1
1

 0
2

 5
3

 2
 

1,5 0,132 0,000 0,0204 0,000 0,152 0,020 0,132 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

фильтры очистки 

масла турбин отрабо-

танные (содержание 

нефтепродуктов 15% 

и более) 

9
 1

1
 2

0
0

 6
1

 3
1

 3
 

1,2 0,020 0,000 0,00 0,100 0,120 0,000 0,150 
обезвре-

живание 

ООО «Биопотен-

циал» 

Контрольный  

акт от 13.12.2021  
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отходы жидкостей 

герметизирующих на 

основе нефтепродук-

тов 

4
 0

6
 4

2
0

 0
1

 3
1

 3
 

1,5 0,063 0,0 0,06 0,000 0,123 0,000 0,123 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5 от 

09.09.2021 

отходы клея и клея-

щих веществ на ос-

нове полиэфирных и 

эпоксидных смол 
4

 1
9

 1
2

3
 2

3
 3

0
 3

 

0,1 0,04 0,0 0,009 0,000 0,049 0,000 0,049 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

воды от промывки обо-

рудования для транспор-

тирования и хранения 

нефти и/или нефтепро-

дуктов (содержание 

нефтепродуктов 15% и 

более) 9
 1

1
 2

0
0
 6

1
 3

1
 3

 

5400,0 0,0 0,0 37,04 0,000 37,04 0,000 37,04 
обезврежи-

вание 

ООО «Биопотен-

циал» 

Контрольные  

акты 23-28 от 

16.08.2021, 

20.08.2021 

боны полипропиленовые, 

отработанные при ло-

кализации и ликвидации 

разливов нефти или 

нефтепродуктов (содер-

жание нефти и нефте-

продуктов 15 % и более) 9
 3

1
 2

1
1
 1

2
 5

1
 3

 

- 0 0 0,5 0,000 0,5 0,000 0,5 
обезврежи-

ване 
ООО «ЭКО+» 

Контрольные акты 

23-28 от 16.08.2021, 

20.08.2021 

нетканные фильтро-

вальные материалы син-

тетические, загрязнен-

ные нефтепродуктами 

(содержание нефти и 

нефтепродуктов 15 % и 

более) 4
 4

3
 5

0
1
 0

1
 6

1
 3

 

- 0 0 0,493 0 0,493 0 0,493 
обезврежи-

вание 

ООО «Биопотен-

циал» 

Контрольные акты 

23-28 от 16.08.2021, 

20.08.2021 
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обтирочный материал, 

загрязненный нефтью и 

нефтепродуктами (со-

держание нефти и 

нефтепродуктов 15 % и 

более) 9
 1

9
 2

0
4
 0

1
 0

6
 3

 

- 0 0 0,01 0 0,01 0 0,01 
обезврежи-

вание 

ООО «Биопотен-

циал» 

Контрольные акты 

23-28 от 16.08.2021, 

20.08.2021 

отходы изделий тех-

нического назначения 

из полипропилена не-

загрязнённые 
4

 3
4

 1
2

1
 0

1
 5

1
 4

 

43,8 2,802 0,003 2,59 2,79086 8,186 5,381 14,731 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

осадок механической 

очистки нефтесодер-

жащих сточных вод, 

содержащий нефте-

продукты в количе-

стве менее 15% 7
 2

3
 1

0
2

 0
2

 3
9

 4
 

1025,2 0 0,500 0 0 0,5 0 0,5 
обезврежи-

вание 

ООО «Биопотен-

циал» 

Контрольный акт  

2 от 20.05.2021 

мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций несорти-

рованный (исключая 

крупногабаритный) 

7
 3

3
 1

0
0

 0
1

 7
2

 4
 

41,02 3,78 4,24 5,04 3,80 16,86 0 16,86 
захороне-

ние 
ООО «ЭкоЮг» 

Ежемесячные акты  

в период с  

01.01.2021 по 

30.12.2021 

системный блок ком-

пьютера, утративший 

потребительские 

свойства 

4
 8

1
 2

0
1

 0
1

 5
2

 4
 

0,75 0,481 0 0,061 0,01758 0,560 0,011 0,560 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 
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принтеры, сканеры, 

многофункциональ-

ные устройства 

(МФУ), утратившие 

потребительские 

свойства 4
 8

1
 2

0
2

 0
1

 5
2

 4
 

2,0 0,658 0,004 0,011 0 0,673 0,031 0,642 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

телефонные и факси-

мильные аппараты, 

утратившие потреби-

тельские свойства 
4

 8
1

 3
2

1
 0

1
 5

2
 4

 

0,1 0,007 0,001 0,008 0,0947 0,111 0,008 0,008 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

мониторы компьютер-

ные плазменные, 

утратившие потреби-

тельские свойства 

4
 8

1
 2

0
5

 0
1

 5
2

 4
 

0,6 0,269 0 0,045 0 0,314 0,014 0,300 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

мониторы компьютер-

ные жидкокристалли-

ческие, утратившие 

потребительские 

свойства 

4
 8

1
 2

0
5

 0
2

 5
2

 4
 

0 0 0 0,000 0,0084 0,0084 0,0084 0 - - - 

компьютеры порта-

тивные (ноутбуки), 

утратившие потреби-

тельские свойства 

4
 8

1
 2

0
6

 1
1

 5
2

 4
 

0,3 0,002 0 0,011 0 0,013 0,001 0,012 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 
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клавиатура, манипу-

лятор "мышь" с со-

единительными про-

водами, утратившие 

потребительские 

свойства 4
 8

1
 2

0
4

 0
1

 5
2

 4
 

 0 0,0002 0 0 0,0002 0 0,0002 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

картриджи печатаю-

щих устройств с со-

держанием тонера ме-

нее 7% отработанные 
4

 8
1

 2
0

3
 0

2
 5

2
 4

 

0,5 0 0,056 0,114 0 0,170 0 0,170 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

приборы электроизме-

рительные щитовые, 

утратившие потреби-

тельские свойства 

4
 8

2
 6

4
3

 1
1

 5
2

 4
 

30,0 0,108 0,032 0 0,0098 0,150 0,089 0,061 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

рации портативные, 

утратившие потреби-

тельские свойства 

4
 8

1
 3

2
2

 2
1

 5
2

 4
 

0,12 0,003 0,0003 0 0,003 0,007 0,004 0,003 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

обтирочный материал, 

загрязнённый нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 9
 1

9
 2

0
4

 0
2

 6
0

 4
 

15,32 0,07 0,1 0,07 0,140 0,38 0,11 0,530 
обезврежи-

вание 

ООО «Биопотен-

циал» 

Контрольные акты 

2, б/н от 

20.05.2021, 

13.12.2021 
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отходы мебели из раз-

нородных материалов 

4
 9

2
 1

1
1

 8
1

 5
2

 4
 

2,706 0,127 0,174 0,199 0,1537 0,657 0,496 0,161 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

боны полипропиленовые, 

отработанные при ло-

кализации и ликвидации 

разливов нефти или 

нефтепродуктов (содер-

жание нефти или 

нефтепродуктов менее 

15%) 

9
 3

1
 2

1
1
 1

2
 5

1
 4

 

14,0 0 0 2,868 0 2,868 0 2,868 
обезврежи-

вание 

ООО «Биопотен-

циал» 

Контрольные акты 

23-28 от 16.08.2021, 

20.08.2021 

тара полиэтиленовая, 

загрязненная нефтью и 

нефтепродуктами (со-

держание нефти и 

нефтепродуктов менее 

15%) 4
 3

8
 1

1
3
 0

1
 5

1
 4

 

0,12 0 0 0,035 0 0,035 0 0,035 
обезврежи-

вание 

ООО «Биопотен-

циал» 

Контрольные акты 

23-28 от 16.08.2021, 

20.08.2021 

датчики и камеры ав-

томатических систем 

охраны и видеона-

блюдения, утратив-

шие потребительские 

свойства 4
 8

1
 4

3
3

 9
1

 5
2

 4
 

0,5 0,043 0,009 0 0,0369 0,089 0,038 0,051 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

печь микроволновая, 

утратившая потреби-

тельские свойства 

4
 8

2
 5

2
7

 1
1

 5
2

 4
 

0,2 0 0 0,0108 0 0,0108 0 0,0108 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 
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электрочайник, 

утративший 

потребительские 

свойства 

4
 8

2
 5

2
4

 1
1

 5
2

 4
 

0,1 0,001 0,013 0 0,0012 0,015 0,001 0,014 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

светильники со свето-

диодными элемен-

тами в сборе, утратив-

шие потребительские 

свойства 
4

 8
2

 4
2

7
 1

1
 5

2
 4

 

0,1 0 0,002 0 0 0,002 0 0,002 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

коммутаторы, марш-

рутизаторы сетевые, 

утратившие потреби-

тельские свойства 

4
 8

1
 3

3
1

 1
2

 5
2

 4
 

2,0 0,112 0 0,018 0 0,131 0 0,131 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

тюнеры, модемы,  

серверы, утратившие 

потребительские 

свойства 

4
 8

1
 3

3
2

 1
1

 5
2

 4
 

1,5 0,085 0,06 0,101 0 0,245 0,041 0,204 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

электроинструменты 

для сверления отвер-

стий и закручивания 

крепежных изделий, 

утратившие потреби-

тельские свойства   4
 8

2
 9

1
1

 1
2

 5
2

 4
 

0,35 0,003 0 0 0 0,003 0 0,003 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 
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кулер для воды с 

охлаждением и нагре-

вом, утративший по-

требительские свой-

ства 

4
 8

2
 5

2
9

 1
1

 5
2

 4
 

0,375 0 0,017 0 0 0,017 0 0,017 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

холодильники быто-

вые, не содержащие 

озоноразрушающих 

веществ, утратившие 

потребительские 

свойства 4
 8

2
 5

1
1

 1
1

 5
2

 4
 

0,500 0 0 0 0 0 0 0,059 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

пылесос, утративший 

потребительские 

свойства 

4
 8

2
 5

2
1

 1
1

 5
2

 4
 

0,05 0,002 0 0 0 0,002 0 0,002 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

обувь кожаная                

рабочая, утратившая 

потребительские 

свойства 

4
 0

3
 1

0
1

 0
0

 5
2

 4
 

0,24 0 0 0 0 0,027 0,027 0,061 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

отходы (остатки) де-

монтажа бытовой тех-

ники, компьютерного, 

телевизионного и про-

чего оборудования, 

непригодные для по-

лучения вторичного 

сырья 

7
 4

1
 3

4
3

 1
1

 7
2

 4
 

 0 0 0 0,004 0,004 0,004 0 - - - 
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резинометаллические 

изделия отработанные 

незагрязнённые 

4
 3

1
 3

0
0

 0
1

 5
2

 5
 

1241,64 11,880 64,18 0 0,020 76,08 0 76,08 
обезврежи-

вание 

ООО «Биопотен-

циал» 

Контрольные акты 

1, 3, 4, 5 от 

03.06.2021, 

04.06.2021, 

22.06.2021 

отходы изолирован-

ных проводов и                 

кабелей 
4

 8
2

 3
0

2
 0

1
 5

2
 5

 

150,00 0,004 0,032 0 0 0,037 0,033 0,004 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

бой стекла 

3
 4

1
 9

0
1

 0
1

 2
0

 5
 

0,12 0,00015 0 0,073 0 0,073 0,073 0 - - - 

каски защитные 

пластмассовые,            

утратившие потреби-

тельские свойства 

4
 9

1
 1

0
1

 0
1

 5
2

 5
 

0,096 0 0 0 0 0 0 0,057 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 

спецодежда из нату-

ральных волокон, 

утратившая потреби-

тельские свойства, 

пригодная для изго-

товления ветоши 4
 0

2
 1

3
1

 0
1

 6
2

 5
 

2,172 0,066 0,037 0 0,025 0,128 0,025 0,147 
обезвре-

живание 

ООО «Агентство 

«Ртутная безопас-

ность» 

Контрольные акты 

№№4,5  от 

09.09.2021 
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отходы бумаги и                

картона от канцеляр-

ской деятельности и 

делопроизводства 

4
 0

5
 1

2
2

 0
2

 6
0

 5
 

0,3 0 0,19 0 0 0,19 0 0,370 
обезврежи-

вание 

ООО «Биопотен-

циал» 

Контрольный акт 

№1 от 10.02.2021  

отходы упаковочного 

картона незагрязнен-

ного 
4

 0
5

 1
8

3
 0

1
 6

0
 5

 

0,05 0 0 0 0 0 0 0,035 
обезврежи-

вание 

ООО «Биопотен-

циал» 

Контрольный акт 

№1 от 10.02.2021 

 

 

 

Таблица 13. Результаты контроля за качеством морской воды 

 

Пункт контроля и горизонт опробования (м) 
Нормативное 

значение ПДК 

Содержание нефтепродуктов, мг/л 
Доли ПДК 

Дата отбора проб 

(ВМ 001)  В 100 м к востоку от бухты укрытия:  у поверхности (1 м) 0,05 <0,02 / 20.01.2021 <0,4 

<0,02 / 24.02.2021 <0,4 

<0,02 / 29.03.2021 <0,4 

<0,02 / 26.04.2021 <0,4 

<0,02 / 25.05.2021 <0,4 

<0,02 / 28.06.2021 <0,4 

<0,02 / 07.07.2021 <0,4 

<0,02 / 31.08.2021 <0,4 

<0,02 / 27.09.2021 <0,4 

<0,02 / 25.10.2021 <0,4 

<0,02 / 10.11.2021 <0,4 

<0,02 / 13.12.2021 <0,4 
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(ВМ002) В 100 м к западу от бухты укрытия:  у поверхности (1м) 0,05 0,03 / 20.01.2021 0,6 

0,03 / 24.02.2021 0,6 

<0,02 / 29.03.2021 <0,4 

<0,02 / 26.04.2021 <0,4 

<0,02 / 25.05.2021 <0,4 

<0,02 / 28.06.2021 <0,4 

<0,02 / 07.07.2021 <0,4 

<0,02 / 31.08.2021 <0,4 

<0,02 / 27.09.2021 <0,4 

<0,02 / 25.10.2021 <0,4 

<0,02 / 10.11.2021 <0,4 

<0,02 / 13.12.2021 <0,4 

(МВ 001) В 200 м к востоку от ВПУ-2:  у поверхности (1м) 0,05 <0,02 / 20.01.2021 <0,4 

<0,02 / 24.02.2021 <0,4 

<0,02 / 29.03.2021 <0,4 

<0,02 / 26.04.2021 <0,4 

<0,02 / 25.05.2021 <0,4 

<0,02 / 28.06.2021 <0,4 

<0,02 / 07.07.2021 <0,4 

<0,02 / 31.08.2021 <0,4 

<0,02 / 27.09.2021 <0,4 

<0,02 / 25.10.2021 <0,4 

<0,02 / 10.11.2021 <0,4 

<0,02 / 13.12.2021 <0,4 

(ВМВ 002) В 200 м к востоку от ВПУ-2:  над термоклином (20м) 0,05 <0,02 / 20.01.2021 <0,4 

<0,02 / 24.02.2021 <0,4 

<0,02 / 29.03.2021 <0,4 

<0,02 / 26.04.2021 <0,4 

<0,02 / 25.05.2021 <0,4 

<0,02 / 28.06.2021 <0,4 
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<0,02 / 07.07.2021 <0,4 

<0,02 / 31.08.2021 <0,4 

<0,02 / 27.09.2021 <0,4 

<0,02 / 25.10.2021 <0,4 

<0,02 / 10.11.2021 <0,4 

<0,02 / 13.12.2021 <0,4 

(МВ 003) В 200 м к востоку от ВПУ-2:  придонный слой (55 м) 0,05 <0,02 / 20.01.2021 <0,4 

<0,02 / 24.02.2021 <0,4 

<0,02 / 29.03.2021 <0,4 

<0,02 / 26.04.2021 <0,4 

<0,02 / 25.05.2021 <0,4 

<0,02 / 28.06.2021 <0,4 

<0,02 / 07.07.2021 <0,4 

<0,02 / 31.08.2021 <0,4 

<0,02 / 27.09.2021 <0,4 

<0,02 / 25.10.2021 <0,4 

<0,02 / 10.11.2021 <0,4 

<0,02 / 13.12.2021 <0,4 

(МВ 004) В 200 м к западу от ВПУ-1: у поверхности (1м) 

 

0,05 <0,02 / 20.01.2021 <0,4 

<0,02 / 24.02.2021 <0,4 

<0,02 / 29.03.2021 <0,4 

<0,02 / 26.04.2021 <0,4 

<0,02 / 25.05.2021 <0,4 

<0,02 / 28.06.2021 <0,4 

<0,02 / 07.07.2021 <0,4 

<0,02 / 31.08.2021 <0,4 

<0,02 / 27.09.2021 <0,4 
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<0,02 / 25.10.2021 <0,4 

<0,02 / 10.11.2021 <0,4 

<0,02 / 13.12.2021 <0,4 

(МВ 005) В 200 м к западу от ВПУ-1: над термоклином (20м) 0,05 <0,02 / 20.01.2021 <0,4 

<0,02 / 24.02.2021 <0,4 

<0,02 / 29.03.2021 <0,4 

<0,02 / 26.04.2021 <0,4 

<0,02 / 25.05.2021 <0,4 

<0,02 / 28.06.2021 <0,4 

<0,02 / 07.07.2021 <0,4 

<0,02 / 31.08.2021 <0,4 

<0,02 / 27.09.2021 <0,4 

<0,02 / 25.10.2021 <0,4 

<0,02 / 10.11.2021 <0,4 

<0,02 / 13.12.2021 <0,4 

(МВ 006) В 200 м к западу от ВПУ-1:  придонный слой (55м) 0,05 <0,02 / 20.01.2021 <0,4 

<0,02 / 24.02.2021 <0,4 

<0,02 / 29.03.2021 <0,4 

<0,02 / 26.04.2021 <0,4 

<0,02 / 25.05.2021 <0,4 

<0,02 / 28.06.2021 <0,4 

<0,02 / 07.07.2021 <0,4 

<0,02 / 31.08.2021 <0,4 

<0,02 / 27.09.2021 <0,4 

<0,02 / 25.10.2021 <0,4 

<0,02 / 10.11.2021 <0,4 

<0,02 / 13.12.2021 <0,4 
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(МВ 007) В 200 м к югу от ВПУ-3:  у поверхности (1м) 0,05 <0,02 / 20.01.2021 <0,4 

<0,02 / 24.02.2021 <0,4 

<0,02 / 29.03.2021 <0,4 

<0,02 / 26.04.2021 <0,4 

<0,02 / 25.05.2021 <0,4 

<0,02 / 28.06.2021 <0,4 

<0,02 / 07.07.2021 <0,4 

<0,02 / 31.08.2021 <0,4 

<0,02 / 27.09.2021 <0,4 

<0,02 / 25.10.2021 <0,4 

<0,02 / 10.11.2021 <0,4 

<0,02 / 13.12.2021 <0,4 

(МВ 008) В 200 м к югу от ВПУ-3: над термоклином (20 м) 0,05 <0,02 / 20.01.2021 <0,4 

<0,02 / 24.02.2021 <0,4 

<0,02 / 29.03.2021 <0,4 

<0,02 / 26.04.2021 <0,4 

<0,02 / 25.05.2021 <0,4 

<0,02 / 28.06.2021 <0,4 

<0,02 / 07.07.2021 <0,4 

<0,02 / 31.08.2021 <0,4 

<0,02 / 27.09.2021 <0,4 

<0,02 / 25.10.2021 <0,4 

<0,02 / 10.11.2021 <0,4 

<0,02 / 13.12.2021 <0,4 

(ВМ 009) В 200 м к югу от ВПУ-3:  придонный слой (50 м) 0,05 <0,02 / 20.01.2021 <0,4 

<0,02 / 24.02.2021 <0,4 

<0,02 / 29.03.2021 <0,4 

<0,02 / 26.04.2021 <0,4 

<0,02 / 25.05.2021 <0,4 
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Таблица 14. Результаты контроля морских донных отложений 

Пункт контроля  
Нормативное значение 

ПДК 

Содержание нефтепродуктов, мг/кг 
Доли ПДК 

Дата отбора проб 

ДО001, в 100 м  к востоку от ГВС - <50 / 29.06.2021 - 

ДО002 в 100 м к западу от ГВС - <50 / 29.06.2021 - 

ДО003 в 200 м к востоку от ВПУ-2 - <50 / 29.06.2021 - 

ДО004 в 200 м к западу от ВПУ-1 - <50 / 29.06.2021 - 

ДО005 в 200 м к югу от ВПУ-3 - <50 / 29.06.2021 - 

 

 

Таблица 15. Результаты контроля качества подземных вод на ЛЧ 

Место и дата отбора Глубина скважины, м Уровень грунтовых вод, м 
Содержание нефтепродуктов 

ПДК нефтепро-

дуктов пит. 

мг/л Доли ПДК 
 

Наблюдения за качеством подземных вод на ЛЧ не проводятся. 

 

 

<0,02 / 28.06.2021 <0,4 

<0,02 / 07.07.2021 <0,4 

<0,02 / 31.08.2021 <0,4 

<0,02 / 27.09.2021 <0,4 

<0,02 / 25.10.2021 <0,4 

<0,02 / 10.11.2021 <0,4 

<0,02 / 13.12.2021 <0,4 
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Таблица 16.  Результаты контроля качества поверхностных (пресных) вод 

Место и дата отбора 
Содержание нефте-

продуктов, мг/л 

ПДК* нефтепродуктов для водных объектов,   

рыбо-хозяйственного назначения 
Доли ПДК 

(ВП 001) Р. Озереевка, в 100 м выше  

слияния с руч. Безымяный / 27.09.2021 
0,05 0,05 - 

(ВП 002) Р. Озереевка, в 100 м ниже 

слияния с руч. Безымяный /27.09.2021 
<0,02 0,05  

 

 

Таблица 17. Результаты радиационного обследование участков трассы нефтепровода и мест накопления отходов 
 

Место и дата отбора Результаты радиометрических измерений Доли от фоновых значений 

В 2021 году исследования не проводились. 

 

Таблица 18. Результаты инструментальных замеров почв в местах ликвидации аварий 

Место и дата отбора Результаты исследований Доли от фоновых значений 

- 

Примечание: загрязнений почв в результате инцидента, произошедшего 07.08.2021 не было. Исследования не проводились. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 


